
ภาคผนวก ง
แผนการควบคุมระดับน้ำตามอาคารบังคับน้ำ



                                     แผนการควบคมุระดบันำ้ตามอาคารบงัคบันำ้
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52

0-2243-8476-7
1 สถานสีูบน้ําสามเสน 45 +0.00 +0.50 -2.00 ถึง -1.50 -1.00 ถึง +0.00 ไมเกิน +0.50 0-2241-4040

2 สถานสีูบน้ําคลองบางซื่อ 51 +0.00 +0.50 -1.10 ถึง -0.60 -0.50 ถึง +0.00 ไมเกิน +0.50 0-2241-4201

3 สถานสีูบน้ําคลองขรวัตาแกน 3 +0.70 +0.80 -1.00 ถึง -0.60 -0.60 ถึง +0.00 ไมเกิน +0.50 0-2587-6780

4 สถานสีูบน้ําบางโพ 4 +0.70 +0.80 -1.00 ถึง -0.80 -0.60 ถึง +0.00 ไมเกิน +0.70 0-2586-7809

5 สถานสีูบน้ําวดัสรอยทอง 4 +0.70 +0.90 -1.00 ถึง -0.60 -0.60 ถึง +0.00 ไมเกิน +0.70 0-2585-9002

6 สถานสีูบน้ําคลองสมปอย 1 +0.50 +0.80 -1.00 ถึง -0.60 -0.60 ถึง +0.00 ไมเกิน +0.70 0-2585-9538

7 สถานสีูบน้ําคลองบางเขนใหม 12 +0.70 +0.90 -0.80 ถึง -0.50 -0.30 ถึง -0.20 ไมเกิน +0.80 0-2585-6148

8 สถานสีูบน้ําคลองบางเขนเกา 9 +0.70 +0.90 -1.00 ถึง -0.50 -0.30 ถึง +0.00 ไมเกิน +0.80 0-2537-8701

9 สถานสีูบน้ํารชัดาวิภาวดี 12 +0.00 +0.50 -0.00 ถึง -1.50 -0.50 ถึง +0.00 ไมเกิน +0.80 0-2245-9917

10 สถานสีูบน้ําบงึมักกะสัน(คลองสามเสน) 15 +0.00 +0.50 -1.40 ถึง -1.00 -0.60 ถึง +0.40 ไมเกิน +0.60 0-2247-9002

11 สถานสีูบน้ําบงึมักกะสัน(ถนนศรอียุธยา) 4 +0.00 +0.50 -1.00 ถึง -0.60 -0.60 ถึง +0.40 ไมเกิน +0.80 0-2247-3976

12 สถานสีูบน้ําโบสถแมพระฟาติมา 9 +0.00 +0.00 -1.20 ถึง -0.80 -0.60 ถึง -0.20 ไมเกิน +0.00 0-2245-7738

13 สถานสีูบน้ําคลองนาซอง 14 +0.00 +0.50 -2.00 ถึง -1.20 -1.00 ถึง -0.60 ไมเกิน +0.00 0-2245-9180

14 สถานสีูบน้ําคลองหวยขวาง 8 +0.00 +0.50 -1.70 ถึง -1.00 -0.70 ถึง -0.40 ไมเกิน +0.00 0-2277-6081

15 สถานสีูบน้ําสุทธิสาร-ขาออก 2 +0.20 +0.50 -0.60 ถึง -1.30 -0.30 ถึง -0.10 -0.10 ถึง +0.30 0-2279-6144

16 สถานสีูบน้ําดินแดง-ขาเขา 6 +0.20 +0.50 -0.60 ถึง -1.30 -0.30 ถึง -0.10 -0.10 ถึง +0.20 0-2245-3967

17 สถานสีูบน้ําคลองบางซื่อ-ขาออก(ฝงใต) 2 +0.20 +0.50 -0.50 ถึง -1.30 -0.30 ถึง -0.10 -0.10 ถึง +0.40 0-2279-6217

18 สถานสีูบน้ําสุทธิสาร-ขาเขา 2 +0.20 +0.50 -0.50 ถึง -1.30 -0.30 ถึง -0.10 -0.10 ถึง +0.40 0-2275-9689

19 สถานสีูบน้ําคลองบางซื่อ-ขาออก(ฝงเหนอื) 2 +0.20 +0.50 -0.50 ถึง -1.30 -0.30 ถึง -0.10 ไมเกิน +0.50 -

20 สถานสีูบน้ําคลองบางซื่อ-ขาเขา(ฝงใต) 1.5 +0.20 +0.50 -0.60 ถึง -0.30 -0.30 ถึง -0.10 ไมเกิน +0.50 0-2275-4999

21 สถานสีูบน้ําหลัง รร.หอวงั(ฝงใต) 3 +0.00 +0.30 -0.60 ถึง -0.30 -0.30 ถึง -0.10 ไมเกิน +0.50 0-2537-8619

22 สถานสีูบน้ําคลองบางซื่อ-ขาเขา(ฝงเหนอื) 3 +0.20 +0.50 -0.60 ถึง -0.30 -0.30 ถึง -0.10 ไมเกิน +0.50 -

23 สถานสีูบน้ําหลัง รร.หอวงั(ฝงเหนอื) 4 +0.00 +0.30 -0.60 ถึง -0.30 -0.30 ถึง -0.10 ไมเกิน +0.50 0-2537-8619

24 สถานสีูบน้ําคลองบางเขน-เขาเขา(ฝงใต) 2 +0.80 +1.00 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.30 0-2579-6202

25 สถานสีูบน้ําคลองลาดยาว 2 +0.00 +0.30 -0.50 ถึง -0.30 -0.30 ถึง -0.10 ไมเกิน +0.50 0-2579-2918

26 สถานสีูบน้ําคลองบางเขน-ขาเขา(ฝงเหนือ) 3 +0.80 +1.00 +0.20 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.20 ไมเกิน +0.30 -

27 สถานสีูบน้ําคลองบางเขน- ขาออก(ฝงเหนอื) 1 +0.80 +1.00 +0.20 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.20 ไมเกิน +0.30 -

28 สถานสีูบน้ําคลองวัดหลักส่ี-ขาเขา 3 +0.80 +1.00 +0.00 ถึง +0.40 +0.40 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.30 0-2551-2926

29 สถานสีูบน้ําคลองวัดหลักส่ี-ขาออก 1 +0.80 +1.00 +0.20 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.30 -

30 สถานสีูบน้ําเรอืนจํากลางคลองเปรมฯ 2 +0.50 +0.70 -1.00 ถึง -0.70 -0.70 ถึง -0.30 ไมเกิน +0.30 0-2591-4164

ศนูยปฏบัิติการ และซอมบํารงุ พืน้ท่ีนคร 1  
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31 สถานสีูบน้ําขางวดัมักกะสัน 6 +0.00 +0.50 -0.70 ถึง -0.50 -0.50 ถึง -0.20 ไมเกิน +0.50 -

32 ปตร.อินทามระ 35 - +0.60 +0.80 -0.60 ถึง +0.00 เปด เปด 0-2252-9004

33 ปตร.สรรพาวธุ - +0.50 +0.80 -0.50 ถึง -0.30 เปด เปด 0-2243-1354

34 ปตร.บงึมักกะสัน(ดานทศิตะวันออก) - +0.50 +0.60 ปด ปด เปด 0-2247-1321

35 ปตร.ตลาดบางซื่อ - +0.80 +1.00 ปด เปด เปด 0-2586-0230

36 ปตร.วดัราชาธิวาส - +0.60 +0.80 เปด เปด เปด 0-2241-3501

37 ปตร.ทาวาสุกรี - +0.80 +1.00 ปด เปด ไมเกิน +0.80 -

38 ปตร.ดุสิต - +0.60 +0.80 ปด ปด ปด 0-2243-1353

39 ปตร. บางโพขวาง - +0.70 +1.00 ปด ปด เปด 0-587-7424

40 สถานสีูบน้ําบงึบางซื่อ 2 +0.10 +0.20 -1.00 ถึง +0.00 -1.00 ถึง +0.00 +0.20 0-2537-9026

41 สถานสีูบน้ําคลองเปรมประชากร 39.7 +0.30 +0.40 -1.00 ถึง -0.40 -0.60 +0.00 ถึง +0.40 0-2556-0730

42 สถานสีูบน้ําบงึพิบูลยวัฒนา 4 +0.50 +0.60 -2.30 ถึง -2.00 -2.00 ถึง -1.80 +0.20 0-2278-4178

43 ปตร.คลองสองสายใต - +1.15 +1.20 -

44 ปตร.คลองหมอแตก - +1.15 +1.20 -

45 ทางลอดรถยนตถนนดินแดง 0.2 -

46 ทางลอดรถยนตถนนพหลโยธิน-วดัลาดปลา 2 -

47 ทางลอดรถยนตแยกประชาราชบําเพ็ญ 0.06 -

48 ทางลอดรถยนตสุทธิสาร-รัชดา 0.06 -

49 อโุมงคระบายนํ้าบึงมักกะสัน - -

ไมมี Staff gage

ไมมี Staff gage

ไมมี Staff gage

อยูระหวางดําเนินการกอสราง

ไมมี Staff gage

อยูระหวางขออนุมัติงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ

อยูระหวางขออนุมัติงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ
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แผนการควบคมุระดบันำ้ตามอาคารบงัคบันำ้
พืน้ทีน่คร 2  กลุ่มงานควบคมุอาคารบงัคบันำ้  1
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ลาํดบัท่ี ช่ืออาคารบงัคบัน้ํา กําลังสบูรวม ระดับน้าํเตือนภยั ระดบัน้ําวกิฤติ ระดบัน้ําควบคุมแผน ก. ระดบันํ้าควบคุมแผน ข. ระดบันํ้าควบคุมแผน ค. โทรศพัท

(m3/s) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศทีส่อวาจะมีฝน) (สถานะอากาศปกต)ิ (การถายเทน้าํเสยี) โทรสาร

0-2236-5551

1 สถานีสบูน้ํากรงุเกษม 25  +0.60 +1.00 -1.00 ถึง -0.60 -0.60 ถงึ -0.20 -0.20 ถงึ +0.00 0-2235-6012

2 สถานีสบูน้ําเทเวศร(สบูเขา) 6 +0.80 +1.00 -0.30 ถงึ +0.00 +0.00 ถงึ +0.20 +0.50 0-2281-3410

(สบูออก) 9.3 0-2281-4646

3 ปตร.โองอาง(สูบเขา) 1.5 +0.70 +0.90 -0.20 ถงึ +0.00 +0.00 ถงึ +0.20 +0.30 ถึง +0.10 0-2222-1863

4 ปตร.ปากคลองตลาด(สูบออก) 2.5 +1.00 +1.10 -0.30 ถงึ +0.00 +0.30 +0.50 0-2222-3196

(สบูเขา) 0.8

5 ปตร.วดัเทพธิดา - +1.00 +1.10 -0.30 ถงึ +0.00 +0.30 +0.50 -

6 ปตร.วดัราชบพิธ - +1.00 +1.10 -0.30 ถงึ +0.00 +0.30 +0.50 -

7 สถานีสบูน้ําสาทร(สบูเขา) 6 +0.00 +0.80 -1.40 -1.00 ถึง +0.00 +0.00 ถึง +0.50 0-2233-3748

(สบูออก) 15

8 ปตร.บางลําพู(สูบออก) 0.5 +0.70 +0.90 -0.20 ถงึ +0.00 +0.00 ถงึ +0.20 +0.50 0-2281-4534

9 ปตร.ปนเกลา(สูบออก) 0.7 +0.70 +0.90 -0.20 ถงึ +0.00 +0.00 ถงึ +0.20 +0.50 0-2222-3872

(สบูเขา) 0.4

10 ปตร.คลองเมงเสง็ (คลองรางเงนิ) 0.35 +0.60 +0.80 -0.20 ถงึ +0.00 +0.00 ถงึ +0.20 +0.50 -

11 ปตร.ขางคูคลองทําเนยีบ - +0.60 +0.80 +0.00 +0.20 +0.40 -

12 บอสบูน้าํเขาวมิานเมฆ 0.3 -

ศนูยปฏบัิตกิาร และซอมบาํรงุ พืน้ท่ีนคร 2

ไมมีแผนวัดระดบัน้าํ (Staff gage) ใชระดับน้าํของสถานสีบูน้ําเทเวศนเปนเกณฑ



  แผนการควบคมุระดบันำ้ตามอาคารบงัคบันำ้
พืน้ทีน่คร 3  กลุ่มงานควบคมุอาคารบงัคบันำ้  1
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ลาํดบัท่ี ช่ืออาคารบงัคับน้าํ กําลังสูบรวม ระดับน้ําเตือนภยั ระดบัน้ําวิกฤติ ระดบัน้าํควบคุมแผน ก. ระดับนํ้าควบคมุแผน ข. ระดับน้ําควบคมุแผน ค. โทรศพัท

(m3/s) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศท่ีสอวาจะมฝีน) (สถานะอากาศปกต)ิ (การถายเทน้าํเสยี) โทรสาร

ศนูยปฏบัิตกิาร และซอมบํารงุ พืน้ท่ีนคร 3 0-2249-2119, 7563

1 สถานีสบูน้ําพระราม 4 22.80 -1.50 -0.50 -3.00  -3.00 ถึง -2.00  -2.00 ถึง +0.50 0-2249-2119, 7563

2 สถานีสบูน้ําสาธุประดษิฐ 8.00 +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 0-2294-1296

3 สถานีสบูน้ําวัดแฝด 2.00 +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

4 สถานีสบูน้ํานางลิน้จ่ี 4.00 +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -1.00 ถึง +0.00  +0.00 ถงึ +0.20 0-2285-2386

5 สถานีสบูน้ําคลองอรชร 6.00 0.00 +0.50 -0.50  -0.80 ถึง +0.00  +0.00 ถงึ +0.50 0-2252-5930

6 สถานีสบูน้ําคลองใหม 2.00 +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

7 สถานีสบูน้ําคลองหนาหมูบานภกัดี 0.65 +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 0-2292-3030

8 สถานีสบูน้ําคลองสวนหลวง 1.85 +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 0-2291-3558

9 สถานีสบูน้ําคลองสวน 1.50 +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

10 สถานีสบูน้ําคลองวดัยานนาวา 4.55 +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 0-2212-8521

11 สถานีสบูน้ําคลองวดัไทร 30.00 +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 289-0620 , 0-2289-02

12 สถานีสบูน้ําคลองวดัดาน 1.50 +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

13 สถานีสบูน้ําคลองภมิู 1.50 +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

14 สถานีสบูน้ําคลองตาเรกิ 1.50 +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

15 สถานีสบูน้ําคลองชองนนทรี 57.00 +0.20 +0.40  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.20 0-2294-1764-5

16 สถานีสบูน้ําคลองขวางสะพานเต้ีย 2.05 +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 0-2291-3557

17 สถานีสบูน้ําคลองกรวย 4.00 +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 0-2211-8112

18 ปตร.สาทร - 0.00 +0.50 -0.20  -0.80 ถึง +0.00  +0.00 ถงึ +0.50 -

19 ปตร.คลองหีบ - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

20 ปตร.คลองหลังรร.เจาพระยาวทิยาคม - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

21 ปตร.คลองเสาหิน - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

22 ปตร.คลองสาน - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

23 ปตร.คลองสวน - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

24 ปตร.คลองวดัทองบน - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

25 ปตร.คลองวดัดานเหนอื - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

26 ปตร.คลองวดัดอกไม - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

27 ปตร.คลองวดัชองนนทรี - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

28 ปตร.คลองวดัจันทรนอก - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

29 ปตร.คลองลํากระโดงไลออน - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -



ลาํดบัท่ี ช่ืออาคารบงัคับน้าํ กําลังสูบรวม ระดับน้ําเตือนภยั ระดบัน้ําวิกฤติ ระดบัน้าํควบคุมแผน ก. ระดับนํ้าควบคมุแผน ข. ระดับน้ําควบคมุแผน ค. โทรศพัท

(m3/s) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศท่ีสอวาจะมฝีน) (สถานะอากาศปกต)ิ (การถายเทน้าํเสยี) โทรสาร

30 ปตร.คลองลํากระโดงขางเชยีงกง - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

31 ปตร.คลองลํากระโดง 9 (คลองตาเหล็ - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

32 ปตร.คลองลํากระโดง 8 - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

33 ปตร.คลองลํากระโดง 7 - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

34 ปตร.คลองลํากระโดง 4 - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

35 ปตร.คลองลํากระโดง 3 - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

36 ปตร.คลองลํากระโดง 2 - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

37 ปตร.คลองลํากระโดง 1 - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

38 ปตร.คลองโรงกลั่นน้าํมนั - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

39 ปตร.คลองยายหรัง่ - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

40 ปตร.คลองมะนาว - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

41 ปตร.คลองภาษี - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

42 ปตร.คลองปรวิาส - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

43 ปตร.คลองโบสถ - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

44 ปตร.คลองบางโพงพางเหนอื - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

45 ปตร.คลองบางโพงพางใต - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

46 ปตร.คลองบางโคลใหญ - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

47 ปตร.คลองบางโคลสาร - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

48 ปตร.คลองบางโคลวัด - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

49 ปตร.คลองบางโคลนอย - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

50 ปตร.คลองบางคอแหลม - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

51 ปตร.คลองถนนตก - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

52 ปตร.คลองตาหวง - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

53 ปตร.คลองขดุ - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00  0.00 ถงึ +0.80 -

54 ปตร.คลองขางโรงเหลก็ - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -

55 ปตร.คลองเกาะกลางถนนพระราม 3 - +0.20 +0.80  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 ไมเกนิ +0.80 -
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ลําดับที่ ช่ืออาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม ระดับน้ําเตือนภัย ระดับน้ําวิกฤติ ระดับนํ้าควบคุมแผน ก. ระดบัน้าํควบคมุแผน ข. ระดับนํ้าควบคุมแผน ค. โทรศัพท

(m3/s) (ม.รทก..) (ม.รทก.) (สถานะอากาศท่ีสอวาจะมีฝน) (สถานะอากาศปกติ) (การถายเทน้ําเสีย) โทรสาร

ศนูยปฏิบัติการ และซอมบํารุง พื้นท่ีนคร 4   0-2331-4844,
 0-2332-9777

1 สถานีสูบน้ําพระโขนง 173 +0.00 +0.20 -1.10 ถึง -1.00 -0.90 ถึง -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2331-4844,
2 สถานีสูบน้ําหิมะทองคํา 4 -0.50 +0.60 -0.50 -0.20 ไมเกิน +0.00 0-2311-3167
3 สถานีสูบน้ําหนาสน.หัวหมาก 4 +0.00 +0.20 -1.50 ถึง -1.00 -1.00 ถึง -0.30 ไมเกิน -0.20 0-2319-5767
4 สถานีสูบน้ําแสนแสบเกา - +0.30 +0.40 0-2318-1907
5 สถานีสูบน้ําบึงหนองบอน 20 +0.30 +0.50 -7.00 +0.50 ไมเกิน +0.50 0-2328-0018
6 สถานีสูบน้ําบึงสวนสยาม 3 +0.40 +0.50 -2.00 +0.00 ไมเกิน +0.30 0-2540-3430
7 สถานีสูบน้ําบึงกุมตอนคลองบางเตย 2 +0.60 +0.70 -1.00 +0.50 ไมเกิน +0.50 0-2374-2908
8 สถานีสูบนํ้าบึงกุม (ตอนสวนเสรีไทย) 4 +0.60 +0.70 -1.00 +0.20 ไมเกิน +0.20 0-2375-6980
9 สถานีสูบน้ําบึงกระเทียม 3 +0.70 +0.90 -1.00 +0.50 ไมเกิน +0.50 0-2517-4100

10 สถานีสูบน้ําบางออ 18 +0.00 +0.20 -1.20 ถึง -0.80 -0.80 ถึง +0.50 ไมเกิน +0.00 0-2396-1495
11 สถานีสูบน้ําบางนา 21 +0.60 +0.70 -1.00 ถึง -0.70 -0.70 ถึง -0.40 ไมเกิน +0.30 0-2396-1494
12 สถานีสูบน้ําบางจาก 1 +0.00 +0.20 -1.00 ถึง -0.80 -0.80 ถึง -0.50 ไมเกิน +0.00 0-2332-9757
13 สถานีสูบน้ําเจาคุณสิงห 7 +0.00 +0.20 -1.30 ถึง -1.00 -1.00 ถึง -0.30 ไมเกิน -0.20 0-2530-5877
14 สถานีสูบน้ําคูนํ้าวัฒนา 3 -0.20 +0.20 -1.00 ถึง -0.70 ไมเกิน -0.20 ไมเกิน -0.20 0-2254-8039
15 สถานีสูบน้ําคลองสามเสน(ศูนยวิจัย) 12 +0.00 +0.20 -1.00 ถึง -0.70 -0.70 ถึง -0.20 ไมเกิน -0.10 0-2314-0329
16 สถานีสูบน้ําคลองวัดโยธินประดิษฐ 2.5 -0.50 +0.80 -0.50 +0.00 ไมเกิน +0.10 0-2398-4928
17 สถานีสูบน้ําคลองลําพังพวย(นิดา) 6 -0.50 +0.00 -1.80 ถึง -1.50 -1.50 ถึง -1.20 ไมเกิน -0.70 0-2377-1180
18 สถานีสูบน้ําคลองลาว 7 +0.00 +0.20 -1.00 ถึง -0.70 -0.70 ถึง -0.30 ไมเกิน -0.20 0-2321-0511
19 สถานีสูบน้ําคลองบางมะเขือ 4.3 -0.30 -0.10 -1.50 ถึง -1.00 -1.00 ถึง -0.50 ไมเกิน -0.40 0-2392-1499
20 สถานีสูบน้ําคลองเตย 30 -0.40 -0.10 -2.00 ถึง -1.00 -1.00 ถึง -0.50 ไมเกิน +0.00 0-2390-2948
21 สถานีสูบน้ําคลองชวดใหญ 3 +0.30 +0.40 -0.50 ถึง -0.30 -0.30 ถึง +0.00 ไมเกิน +0.10 0-2319-3567
22 สถานีสูบน้ําคลองเจก 6 +0.40 +0.60 -1.20 ถึง -0.90 -0.90 ถึง -0.50 ไมเกิน +0.00 0-2311-5011
23 สถานสูีบน้ําคลองจติ (ตอนรามคําแหง) 0.83 +0.30 +0.40 -0.80 ถึง -0.50 -0.50 ถึง -0.20 ไมเกิน -0.10 0-2374-1747
24 สถานีสูบน้ําคลองจิกกานดา 1.83 +0.30 +0.40 -1.00 ถึง -0.70 -0.70 ถึง -0.20 ไมเกิน +0.00 0-2314-3383
25 สถานีสูบน้ําคลองจิก (ถ.รามคําแหง) 6 +0.30 +0.40 -1.00 ถึง -0.50 -0.50 ถึง -0.30 ไมเกิน -0.10 0-2375-7720
26 สถานีสูบน้ําคลองกะจะ 8 -0.20 +0.20 -1.20 ถึง -0.90 -0.80 ถึง -0.50 ไมเกิน -0.40 0-2314-6653
27 ปตร.ลาดพราว 56 - +0.60 +0.70 0-2541-1933
28 ปตร.โรงฟอกหนัง 0.2 -1.00 -0.20 -1.00 -0.70 ไมเกิน -0.50 0-2381-4870
29 ปตร.พระยาสุเรนทร - +0.70 +0.90 +0.20 +0.50 ไมเกิน +0.60 0-2943-4194
30 ปตร.ปยวัชร 0.7 -1.00 -0.20 -1.00 -0.70 ไมเกิน -0.50 -
31 ปตร.ประเวศ (กระทุมเสือปลา) - +0.50 +0.70 +0.40 +0.60 ไมเกิน +0.60 0-2328-7344
32 ปตร.บึงลําพังพวย(นวมินทร) - -0.40 -0.20 -1.50 +0.30 ไมเกิน +0.30 0-2375-3440

ประตูเปดตลอด

เปดตลอด

  แผนการควบคมุระดบันำ้ตามอาคารบงัคบันำ้
พืน้ทีน่คร 4  กลุ่มงานควบคมุอาคารบงัคบันำ้  1
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ลําดับที่ ช่ืออาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม ระดับน้ําเตือนภัย ระดับน้ําวิกฤติ ระดับนํ้าควบคุมแผน ก. ระดบัน้าํควบคมุแผน ข. ระดับนํ้าควบคุมแผน ค. โทรศัพท

(m3/s) (ม.รทก..) (ม.รทก.) (สถานะอากาศท่ีสอวาจะมีฝน) (สถานะอากาศปกติ) (การถายเทน้ําเสีย) โทรสาร

33 ปตร.บึงตาเกตุ - -
34 ปตร.บางชัน(ตอนสวนสยาม) - 0-2517-1648
35 ปตร.บางชัน (ตอนคลองแสนแสบ) - +0.70 +0.80 +0.40 +0.60 ไมเกิน +0.60 0-2517-7383
36 ปตร.โตะยอ 4 +0.20 +0.40 -0.80 ถึง +0.50 -0.50 ถึง -0.20 ไมเกิน +0.10 0-2377-1946
37 ปตร.คลองหลอแหล - -
38 ปตร.คลองสะแก - +0.20 +0.40 -0.00 ถึง -0.60 -0.60 ถึง -0.40 ไมเกิน +0.00 -
39 ปตร.คลองลําพังพวย ถ.ศรบีรพูา - -0.50 -0.20 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.30 -
40 ปตร.คลองยายสรอย 0.33 -1.00 -0.20 -1.00 -0.70 ไมเกิน -0.50 0-2392-1428
41 ปตร.คลองยายลอม 0.2 +0.20 +0.40 -0.70 -0.50 ไมเกิน -0.30 -
42 ปตร.คลองพลับ 0.2 +0.30 +0.50 -0.50 -0.30 ไมเกิน +0.00 -
43 ปตร.คลองปลัดเปรยีง - +0.40 +0.50 -0.50 -0.20 ไมเกิน +0.00 -
44 ปตร.คลองบางกะป(ขางวัดอุทัย) - +0.10 +0.30 -0.50 -0.30 ไมเกิน +0.00 -
45 ปตร.คลองบางกะป 6 +0.10 +0.30 -0.50 ถึง -0.30 -0.30 ถึง -0.10 ไมเกิน +0.00 0-2255-6037
46 ปตร.คลองกะจะ (ตอนถนนศรีนครินทร) - +0.20 +0.40 -0.80 ถึง -0.60 -0.60 ถึง -0.40 ไมเกิน +0.00 0-2379-5066
47 ปตร.แสนแสบ(มีนบุร)ี - +1.15 +1.20 0-2543-8365
48 ปตร.ลาดกระบัง - +0.60 +0.65 0-2326-9763
49 ปตร.พระยาสุเรนทร(ใต) - -
50 ปตร.คลองหน่ึงลําปลาทิว - -
51 ปตร.คลองหน่ึงฝงตะวันออก - -
52 ปตร.คลองสี่ตะวันตก - -
53 ปตร.คลองสามวา - -
54 ปตร.คลองสามตะวันตก - -
55 ปตร.คลองสองลําปลาทิว - -
56 ปตร.คลองสองตะวันตก - -
57 ปตร.คลองลําแบน - -
58 ปตร.คลองลําบึงขวาง - 0-2543-8189
59 บอสูบน้ํามหาดไทย 0.66 +0.00 +0.20 -0.70 -0.40 ไมเกิน -0.20 0-2319-9259
60 บอสูบน้ําซอยรามคําแหง 39 3 +0.50 +0.70 -1.20 -1.00 ไมเกิน -0.50 0-2319-5002
61 ทางลอดรถยนตถนนพระราม 9 3 -
62 ทางลอดรถยนต ถนนพัฒนาการ 2.64 -
63 อุโมงคระบายนํ้าพระราม 9 -

อยูระหวางขออนุมัติงบประมาณเพื่อการบรหิารจัดการ
อยูระหวางขออนุมัติงบประมาณเพื่อการบรหิารจัดการ

(อยูระหวางการกอสรางปรบัปรุง)

ประตูเปดลอย  น้ําไหลเขาใหปดประตู
ประตูเปดลอย

อยูระหวางขออนุมัติงบประมาณเพ่ือการบรหิารจัดการ

ไมมี Staff gage
ไมมี Staff gage

อยูระหวางขออนุมัติงบประมาณเพ่ือการบรหิารจัดการ

อยูระหวางขออนุมัติงบประมาณเพ่ือการบรหิารจัดการ
อยูระหวางขออนุมัติงบประมาณเพ่ือการบรหิารจัดการ
อยูระหวางขออนุมัติงบประมาณเพ่ือการบรหิารจัดการ
อยูระหวางขออนุมัติงบประมาณเพ่ือการบรหิารจัดการ
อยูระหวางขออนุมัติงบประมาณเพ่ือการบรหิารจัดการ

อยูระหวางดําเนินการกอสราง

อยูระหวางขออนุมัติงบประมาณเพ่ือการบรหิารจัดการ
อยูระหวางขออนุมัติงบประมาณเพ่ือการบรหิารจัดการ
อยูระหวางขออนุมัติงบประมาณเพ่ือการบรหิารจัดการ
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  แผนการควบคมุระดบันำ้ตามอาคารบงัคบันำ้
พืน้ทีธ่นบรีุ 1  กลุ่มงานควบคมุอาคารบงัคบันำ้  2

ลําดับท่ี ชือ่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม ระดบัน้ําเตอืนภัย ระดับน้ําวิกฤติ ระดับนํ้าควบคุมแผน ก. ระดับน้ําควบคุมแผน ข. ระดับนํ้าควบคุมแผน ค. โทรศัพท

(m3/s) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่สอวาจะมีฝน) (สถานะอากาศปกติ) (การถายเทน้ําเสีย) โทรสาร

ศูนยปฏบิัติการ และซอมบํารุง พ้ืนทีธ่นบุรี 1 0-2457-4078-9
 FAX.0-2457-4079

1 สถานสีูบน้ําเลนเปน(คลองสนามชัย) 6 +0.65 +0.70 +0.20 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.65 ไมเกิน +0.65 0-2452-2248
2 สถานสีูบน้ําระหาญ (ตอนคลองสนามชัย) 6 +0.65 +0.70 +0.20 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.65 ไมเกิน +0.65 0-2452-1455
3 สถานสีูบน้ําดาวคะนอง 45 +1.20 +1.30 +0.90 ถึง +1.05 +1.05 ถึง +1.15 ไมเกิน +1.15 0-2468-2126
4 สถานสีูบน้ําคลองส่ีบาท(คลองสนามชัย) 6 +0.75 +0.80 +0.00 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.75 ไมเกิน +0.75 0-2416-1763
5 สถานสีูบน้ําคลองสําเหร  เจริญนคร 6 12 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.61 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 0-2476-5792
6 สถานสีูบน้ําคลองสาน  เจริญนคร 1 4 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 0-2437-5013
7 สถานสีูบน้ําคลองสะแกงาม(คลองสนามชัย) 6 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 0-2416-4255
8 สถานสีูบน้ําคลองสนามชัย (คลองหัวกระบือ) 45 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.40 +0.40 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
9 สถานสีูบน้ําคลองวัดสิงห(คลองสนามชัย) 6 +0.75 +0.80 +0.00 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.75 ไมเกิน +0.75 0-2416-0282

10 สถานสีูบน้ําคลองวัดลูกวัว - (อยูระหวางการกอสรางปรับปรุง) -
11 สถานีสูบนํ้าคลองราษฎรบูรณะ(ถนนราษฎรบูรณะ) 6 +0.75 +0.80 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.75 ไมเกิน +0.75 0-2428-7384
12 สถานีสูบนํ้าคลองพระยาราชมนตรี(คลองสนามชัย) 30 +0.55 +0.80 -0.20 ถึง +0.40 +0.40 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 0-2415-2185
13 สถานสีูบน้ําคลองบางไสไก (วค.บานสมเด็จฯ) 4 +0.65 +0.70 +0.00 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.65 ไมเกิน +0.65 0-2466-0344
14 สถานสีูบน้ําคลองบางไสไก  เจริญนคร 5 4 +0.65 +0.70 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.65 ไมเกิน +0.65 0-2437-3566
15 สถานสีูบน้ําคลองบางสะแก(ถนนตากสิน) 4 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 0-2460-1225
16 สถานสีูบน้ําคลองบางสะแก  ถนนเทอดไท 3 +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.70 0-2465-3764
17 สถานีสูบน้ําคลองบางปะกอก(ถนนราษฎรบูรณะ) 4 +0.75 +0.80 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.75 ไมเกิน +0.75 0-2427-7955
18 สถานสีูบน้ําคลองบางน้ําชน  ถนนเทอดไท 2 +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.70 0-2466-5706
19 สถานสีูบน้ําคลองบางน้ําชน  เจริญนคร 7 4 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 0-2468-6059
20 สถานสีูบน้ําคลองบางกอกใหญ 54 +1.20 +1.30 +0.90 ถึง +1.05 +1.05 ถึง +1.15 ไมเกิน +1.15 0-2466-6998
21 สถานสีูบน้ําคลองแจงรอน 6 +0.75 +0.80 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.75 ไมเกิน +0.75 0-2462-6297
22 สถานสีูบน้ําคลองขุนราชพินิจใจ - างการกอสรางปรับปรุง) 0-2452-3770
23 ปตร.สุเหราสวนพลู - +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.70 -
24 ปตร.วัดสุวรรณ  เจริญนคร 2  1/2 0.1 +0.65 +0.70 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.65 ไมเกิน +0.65 -
25 ปตร.ปากคลองวัดทองเพลง 1 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
26 ปตร.ปากคลองบางลําภูลาง 4 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 0-2438-3923
27 ปตร.ปากคลองตนไทร 1 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
28 ปตร.ประตูเรือสัญจร วัดลูกวัวเกา - างการกอสรางปรับปรุง) -
29 ปตร.คลองหาเจดีย 0.5 +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.70 0-2472-7453
30 ปตร.คลองหนองรี - +0.55 +0.60 +0.30 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
31 ปตร.คลองสําเหร  ถนนเทอดไท 0.8 +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.70 0-2466-5721
32 ปตร.คลองสะพานพลอย 0.1 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 0-2466-1286
33 ปตร.คลองวัดอนงค 0.3 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 0-2439-2086
34 ปตร.คลองวัดใหมยายนุย 2 (คลองดาน) 0.15 +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.70 0-2466-6126
35 ปตร.คลองวัดใหมยายนุย 1 (คลองดาน) 0.15 +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.70 0-2472-7452
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ลําดับท่ี ชื่ออาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม ระดบัน้ําเตอืนภัย ระดับน้ําวกิฤติ ระดับนํ้าควบคุมแผน ก. ระดบันํ้าควบคุมแผน ข. ระดับนํ้าควบคุมแผน ค. โทรศัพท

(m3/s) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่สอวาจะมีฝน) (สถานะอากาศปกต)ิ (การถายเทน้ําเสีย) โทรสาร

36 ปตร.คลองวัดเศวตฉัตร  เจริญนคร  4 - +0.65 +0.70 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.65 ไมเกิน +0.65 0-2438-3923
37 ปตร.คลองวัดทองเพลง  เจริญนคร 2 0.2 +0.75 +0.70 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.65 ไมเกิน +0.65 0-2438-4807
38 ปตร.คลองวัดทองนพคุณ 0.1 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
39 ปตร.คลองวัดทองธรรมชาติ 0.1 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
40 ปตร.คลองโรงภาษี(เจริญนคร 53) 1 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
41 ปตร.คลองโรงปลา 0.17 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
42 ปตร.คลองโรงน้ําแข็ง 0.35 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
43 ปตร.คลองรางตรง - +0.75 +0.80 +0.30 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.75 ไมเกิน +0.75 -
44 ปตร.คลองรางจาก - +0.55 +0.60 +0.30 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 0-2426-0372
45 ปตร.คลองมวง - +0.65 +0.70 +0.30 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.65 ไมเกิน +0.65 0-2452-2303
46 ปตร.คลองบุบผาราม 0.7 +0.55 +0.80 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.75 ไมเกิน +0.75 0-2465-9490
47 ปตร.คลองบุคคโล 1 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
48 ปตร.คลองบานหลวงวารี - +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
49 ปตร.คลองบางปะแกว - +0.55 +0.60 +0.20 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 0-2476-5874
50 ปตร.คลองบางบูน - +0.75 +0.80 +0.20 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 0-2427-9132
51 ปตร.คลองบางคอ(ตอนถนนวุฒากาศ) 1 +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.70 0-2476-3696
52 ปตร.คลองบางขนนุ 0.5 +0.65 +0.70 +0.30 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.65 ไมเกิน +0.65 -
53 ปตร.คลองเทพา - +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
54 ปตร.คลองตรง 0.3 +0.65 +0.70 +0.30 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.65 ไมเกิน +0.65 -
55 ปตร.คลองตนไทร(ตอนถนนวุฒากาศ) 0.5 +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.70 0-2460-1890
56 ปตร.คลองตนไทร  เจริญนคร  3 - +0.65 +0.70 +0.20 ถึง +0.60 +0.50 ถึง +0.65 ไมเกิน +0.65 0-2437-6849
57 ปตร.คลองเชิงตาแพ - างการกอสรางปรับปรุง) -
58 ปตร.คลองจนี(ตอนถนนวุฒากาศ) 0.45 +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.70 0-2477-1783
59 ปตร.คลองขางสายชลแมนชั่น - +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
60 ปตร.คลองขางวัดทองนพคุณ - +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
61 ปตร.คลองขางธนาคารนครหลวงไทย(คลองดาน) 0.15 +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.70 0-2472-7451
62 ปตร.คลองขางซอยจําเริญ(เจริญนคร39) 0.8 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
63 ปตร.คลองขางโกดังหว่ังหลี 2 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
64 ปตร.คลองกุฎีจนี - +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
65 ปตร.ขางโซฟเทล - +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
66 ประตูทอระบายน้ําปลายซอยเจริญนคร 35-37 - +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
67 ประตูทอระบายน้ํา 30 แหง - +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
68 ประตูทอ 12 แหง (ชุมชนชัยโพทอง-ดาวคะนอง) - +0.95 +1.00 +0.20 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.95 ไมเกิน +0.95 -
69 บอสูบวัดบางน้ําชน 0.25 +0.95 +1.00 +0.20 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.95 ไมเกิน +0.95 -
70 บอสูบวัดกลางดาวคะนอง 0.25 +0.95 +1.00 +0.20 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.95 ไมเกิน +0.95 -
71 บอสูบโรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง 0.25 +0.95 +1.00 +0.20 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.95 ไมเกิน +0.95 -
72 บอสูบน้ํามัสยิดสุวรรณภูมิ 0.25 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
73 บอสูบใตสะพานกรุงเทพ 0.25 +0.95 +1.00 +0.20 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.95 ไมเกิน +0.95 -
74 บอสูบชุมชนชัยโพธิ์ทอง 0.25 +0.95 +1.00 +0.20 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.95 ไมเกิน +0.95 -
75 ทํานบและบอสูบบริเวณปากคลองสําเหร 12 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -
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  แผนการควบคมุระดบันำ้ตามอาคารบงัคบันำ้
พืน้ทีธ่นบรีุ 2 กลุ่มงานควบคมุอาคารบงัคบันำ้  2

ลําดับท่ี ชือ่อาคารบังคับน้ํา กําลงัสูบรวม ระดับน้ําเตือนภยั ระดับน้ําวกิฤติ ระดบัน้ําควบคมุแผน ก. ระดับนํ้าควบคุมแผน ข. ระดบันํ้าควบคุมแผน ค. โทรศัพท

(m3/s) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่สอวาจะมีฝน) (สถานะอากาศปกติ) (การถายเทน้ําเสีย) โทรสาร

ศูนยปฏิบตัิการ และซอมบํารงุ พ้ืนทีธ่นบรุ ี2 0-2457-4078-9 

FAX.0-2457-4079
1 สถานสีูบน้ําภาษีเจริญ 15 +0.90 +0.95 +0.75 ถึง +0.85 +0.85 ถึง +0.90 ไมเกิน +0.90 0-2467-0597
2 สถานสีูบน้ําคลองสวนแดน  1 2 +0.75 +0.85 +0.30 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.75 ไมเกิน +0.75 0-2424-8199
3 สถานสีูบน้ําคลองศาลเจา 2 +0.90 +0.95 +0.70 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.90 ไมเกิน +0.90 0-2448-5541
4 สถานสีูบน้ําคลองวัดดุสิต 1 +0.90 +1.00 +0.80 ถึง +0.85 +0.85 ถึง +0.90 ไมเกิน +0.90 0-2424-4477
5 สถานสีูบน้ําคลองวัดไกเต้ีย 6 +1.10 +1.20 +0.80 ถึง +0.90 +0.90 ถึง +1.10 ไมเกิน +1.10 0-2433-2176
6 สถานสีูบน้ําคลองมอญ 24 +1.25 +1.30 +0.90 ถึง +1.00 1.00 ถึง +1.10 ไมเกิน +1.10 0-2472-3861
7 สถานสีูบน้ําคลองพิณพาทย 1 +0.80 +0.90 +0.30 ถึง +0.70 +0.30 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.80 0-2424-9709
8 สถานสีูบน้ําคลองพิกุล 4 +0.90 +1.00 +0.35 ถึง +0.85 +0.85 ถึง +0.90 +0.90 0-2423-0550
9 สถานสีูบน้ําคลองฝกหนาม 4 +0.90 +1.00 +0.30 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.90 +0.90 0-2423-0761

10 สถานสีูบน้ําคลองบางออ 4 +1.00 +1.05 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.90 +1.00 -
11 สถานสีูบน้ําคลองบางละมุด 4 +0.80 +0.90 +0.50 ถึง +0.75 +0.75 ถึง +0.80 +0.80 -
12 สถานสีูบน้ําคลองบางย่ีขัน 15 +0.90 +1.00 +0.30 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.90 +0.90 0-2435-1432
13 สถานสีูบน้ําคลองบางพลู 6 +0.85 +0.95 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.85 +0.85 0-2423-0978
14 สถานสีูบน้ําคลองบางพลัด 9 +0.85 +0.95 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.85 +0.85 0-2424-7196
15 สถานสีูบน้ําคลองบางบําหรุ 15 +0.90 +0.95 +0.30 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.90 +0.90 0-2423-0672
16 สถานสีูบน้ําคลองบางจาก 6 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.90 ไมเกิน +0.90 0-2424-9825
17 สถานสีูบน้ําคลองน้ําตาล 1 +0.80 +0.90 +0.30 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.80 ไมเกิน +0.80 0-2424-9749
18 สถานสีูบน้ําคลองเตาอิฐ 2 +0.80 +0.90 +0.50 ถึง +0.75 +0.75 ถึง +0.80 +0.80 0-2435-4002
19 สถานสีูบน้ําคลองชักพระ 45 +1.05 +1.15 +0.80 ถึง +0.90 +0.90 ถึง +1.05 ไมเกิน +1.05 0-2433-1528
20 สถานสีูบน้ําคลองแกลบ 1 +0.40 +0.50 +0.00 ถึง +0.35 +0.35 ถึง +0.40 +0.40 0-2424-4205
21 สถานสีูบน้ําขางอูตอเรือสุภัทรา 1 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.90 ไมเกิน +0.90 0-2424-9822
22 สถานคีลองวัดศรีสุดาราม 1 +1.00 +1.10 +0.50 ถึง +0.75 +0.75 ถึง +1.00 +1.00 0-2433-8697
23 ปตร.ศาลเจาแมทับทิม 0.5 +1.00 1.10 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +1.00 ไมเกิน +1.00 0-2423-0945
24 ปตร.วัดอรุณ - +1.25 +1.30 +0.90 ถึง +1.00 +1.00 ถึง +1.10 ไมเกิน +1.10 -
25 ปตร.วัดระฆงั - +1.25 +1.30 +0.90 ถึง +1.00 +1.00 ถึง +1.10 ไมเกิน +1.10 -
26 ปตร.ปลายคลองทวีวัฒนา(คลองขวาง) - 0-2421-0071
27 ปตร.คูน้ําหนาบานพยาบาล - +1.00 +1.05 +0.50 ถึง +0.95 +0.95 ถึง +1.00 +1.00 -
28 ปตร.คูน้ําขางวัดนายโรง - -
29 ปตร.คูขางวัดศรีสุดาราม - +1.00 +1.10 +0.50 ถึง +0.95 +0.95 ถึง +1.00 +1.00 -
30 ปตร.คลองสะพานยาว - +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.90 +0.90 -
31 ปตร.คลองสวัสด์ิ +0.95 +1.00 +0.85 ถึง +0.90 +0.90 ถึง +0.95 +0.95
32 ปตร.คลองสวนมะมวง 0.1 +1.00 +1.10 +0.50 ถึง +0.95 +0.95 ถึง +1.00 +1.00 -
33 ปตร.คลองสวนแดน2 0.5 +0.70 +0.80 +0.75 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.90 ไมเกิน +0.90 -
34 ปตร.คลองสวนแดน 0.25 +1.00 +1.10 +0.80 ถึง +0.95 +0.95 ถึง +1.00 +1.00 -
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ไมมี Staff gage
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35 ปตร.คลองสวนเกษตร - +1.00 +1.10 +0.50 ถึง +0.95 +0.95 ถึง +1.00 +1.00 -
36 ปตร.คลองวัดใหมยายแปน - +1.00 +1.10 +0.50 ถึง +0.95 +0.95 ถึง +1.00 +1.00 -
37 ปตร.คลองวัดใหมภาวนา (ปากคลอง) - +1.00 +1.10 +0.50 ถึง +0.95 +0.95 ถึง +1.00 +1.00 0-2424-2096
38 ปตร.คลองวัดสุวรรณคีรี - +1.00 +1.10 +0.20 ถึง +0.75 +0.75 ถึง +1.00 +1.00 -
39 ปตร.คลองวัดบวรมงคล 0.25 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.90 ไมเกิน +0.90 -
40 ปตร.คลองวัดนาคปรก - +0.90 +0.95 +0.75 ถึง +0.85 +0.85 ถึง +0.90 ไมเกิน +0.90 0-2458-0087
41 ปตร.คลองวัดเทพนารี 0.34 +1.00 +1.10 +0.50 ถึง +0.95 +0.95 ถึง +1.00 ไมเกิน +1.00 -
42 ปตร.คลองวัดดาวดึง 0.25 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.90 ไมเกิน +0.90 -
43 ปตร.คลองวัดเจาอาม 0.2 +1.05 +1.15 +0.70 ถึง +0.90 +0.90 ถึง +1.00 ไมเกิน +1.05 0-2424-0692
44 ปตร.คลองวัดคฤหบดี 0.25 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.90 ไมเกิน +0.90 -
45 ปตร.คลองยายวาด 0.5 0.95 +1.00 +0.70 ถึง +0.90 +0.90 ถึง +0.95 ไมเกิน +0.95 0-2435-1236
46 ปตร.คลองมะนาว - +0.90 +1.00 +0.30 ถึง +0.75 +0.75 ถึง +0.90 +0.90 -
47 ปตร.คลองมอญ - +0.80 +0.90 +0.50 ถึง +0.75 +0.75 ถึง +0.80 +0.80 -
48 ปตร.คลองโพ - +1.00 +1.10 +0.90 ถึง +0.95 +0.95 ถึง +1.00 ไมเกิน +1.00 -
49 ปตร.คลองพริกปน - +0.90 +1.00 +0.30 ถึง +0.85 +0.85 ถึง +0.90 +0.90 -
50 ปตร.คลองผูใหญนวม 0.35 +0.95 +1.00 +0.70 ถึง +0.90 +0.90 ถึง +0.95 ไมเกิน +0.95 0-2433-7916
51 ปตร.คลองบางรัก - +0.85 +0.90 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.85 +0.85 -
52 ปตร.คลองบางพระครู - +0.85 +0.95 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.85 +0.85 -
53 ปตร.คลองบางคูเวียง - +1.00 +1.10 +0.90 ถึง +0.95 +0.95 ถึง +1.00 ไมเกิน +1.00 -
54 ปตร.คลองบางขุนนนท 0.25 +1.00 +1.10 +0.70 ถึง +0.90 +0.90 ถึง +1.00 ไมเกิน +1.00 -
55 ปตร.คลองบัว - +1.00 +1.10 +0.90 ถึง +0.95 +0.95 ถึง +1.00 ไมเกิน +1.00 0-2448-4017
56 ปตร.คลองน้ําตาล2 - +0.80 +0.90 +0.30 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.80 ไมเกิน +0.80 -
57 ปตร.คลองน้ําตาล1 - +0.80 +0.90 +0.30 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.80 ไมเกิน +0.80 0-2424-9749
58 ปตร.คลองน้ําดอกไม - +0.90 +1.00 +0.30 ถึง +0.75 +0.75 ถึง +0.90 +0.90 -
59 ปตร.คลองทวีวัฒนา - +1.00 +1.10 +0.90 ถึง +0.95 +0.95 ถึง +1.00 ไมเกิน +1.00 0-2441-0321
60 ปตร.คลองเตย - +1.00 +1.10 +0.80 ถึง +0.95 +0.95 ถึง +1.00 +1.00 -
61 ปตร.คลองตาเพชร 0.2 +1.00 +1.10 +0.80 ถึง +0.95 +0.95 ถึง +1.00 +1.00 -
62 ปตร.คลองตราชู - +1.30 +1.35 +1.20 ถึง +1.25 +1.25 ถึง +1.30 +1.30 -
63 ปตร.คลองตนไทร - +0.90 +1.00 +0.30 ถึง +0.75 +0.75 ถึง +0.90 +0.90 -
64 ปตร.คลองดาน 8 - +0.90 +0.95 +0.75 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.90 +0.90 -
65 ปตร.คลองซอย - +1.00 +1.10 +0.90 ถึง +0.95 +0.95 ถึง +1.00 ไมเกิน +1.00 0-2441-0321
66 ปตร.คลองเจาครุฑ 0.2 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.90 ไมเกิน +0.90 -
67 ปตร.คลองจกัรทอง 1 +1.00 +1.10 +0.70 ถึง +0.90 +0.90 ถึง +1.00 ไมเกิน +1.00 0-2423-0965
68 ปตร.คลองควาย - +1.00 +1.10 +0.90 ถึง +0.95 +0.95 ถึง +1.00 ไมเกิน +1.00 0-2889-6816
69 ปตร.คลองคราม - +0.85 +0.90 +0.50 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.85 ไมเกิน +0.85 -
70 ปตร.คลองขุนศรีบุรีรักษ - +1.00 +1.10 +0.90 ถึง +0.95 +0.95 ถึง +1.00 ไมเกิน +1.00 -
71 ปตร.คลองขางวัดภคคิณี - +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.90 ไมเกิน +0.90 -
72 ปตร.คลองขางวัดคฤหบดี 0.2 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.90 ไมเกิน +0.90 -
73 ปตร.คลองขางโรงแรมริเวอรไซด (K6/2) 0.2 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.90 ไมเกิน +0.90 -
74 ปตร.คลองขางโรงแรมรอยัลริเวอร (K6/1 0.5 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถึง +0.90 ไมเกิน +0.90 -
75 ปตร.คลองขางรร.พณิชยการจรัลฯ - +0.90 +1.00 +0.30 ถึง +0.75 +0.75 ถึง +0.90 +0.90 -
76 ปตร.คลองขางเพรสซิเดนทคอนโดทาวน 0.5 +1.00 +1.10 +0.20 ถึง +0.75 +0.75 ถึง +1.00 +1.00 -
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77 ปตร.คลองขาง รร.วัดดุสิต - +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.85 +0.85 ถึง +0.90 ไมเกิน +0.90 -
78 ปตร.คลองขนมจนี - +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.85 +0.85 ถึง +0.90 ไมเกิน +0.90 -
79 ปตร.คลอง K5/1 - +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.85 +0.85 ถึง +0.90 +0.90 -
80 ปตร.คลอง K3 - +1.00 +1.10 +0.80 ถึง +0.95 +0.95 ถึง +1.00 +1.00 -
81 ประตูทอระบายน้ําจากสะพานกรุงธน- - -

สะพานพระราม7 30 แหง
82 ประตูทอระบายน้ํา 40 แหง - -
83 ประตูทอจากสะพานปนเกลา- -

สะพานกรุงธนบุรี 19 แหง
84 บอสูบน้ําเนาวจําเนียร 0.1 -
85 บอสูบทาเรือรถไฟบางกอกนอย 0.16 -
86 บอสูบชุมชนสะพานยาว (จรัญ 70/2) 0.25 -
87 บอสูบชุมชนริมคลองชักพระ 0.2
88 บอสูบคลอง K5 (จรัญ 80) 0.25 -
89 บอสูบขางมัสยิดดารุลอิหุซาน (จรัญ 94) 0.2 -
90 บอสูบขางเขตบางกอกนอย 1.16 -
91 ทํานบคลองทวีวัฒนา - -
92 ทางลอดรถยนตบางพลัด 1.175 -
93 ทางลอดรถยนตทาพระ 0.72 -
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ไมมี Staff gage
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ปรมิาตรเก็บกักสงูสดุ ปริมาตรการรับน้ําปกติ ระดับน้ําควบคุม ประตูระบายน้ํา กําลังสูบรวม

(ลูกบาศกเมตร) (ลูกบาศกเมตร) ตํ่าสุด(ม.รทก.) สูงสุด (ม.รทก.) ขนาด(ม.) จํานวน(บาน) (ลูกบาศกเมตร/วินาท)ี

  บึงมักกะสัน (ตอนถนนศรีอยุธยา) -1.00 +0.60 3.1x3.8 2 4 (สูบเขา)

  บึงมักกะสัน (ตอนคลองสามเสน) -1.20 +0.60 6.2x4 2 12 (สูบเขา) 3 (สูบออก)

2   บึงพิบูลวัฒนา 64,000 48,000 -2.00 +0.00 - - 6

3   บึงบางซื่อ 160,000 78,000 -1.00 +0.20 3x3.4 2 2

4   บึงเรือนจําคลองเปรมฯ 225,000 68,000 -0.70 +0.20 1x1.5 1 2

5   บึงหนองบอน 8,000,000 5,000,000 -7.00 +0.50 2.3x2 11 20

6   บึงกุม (ตอนบางเตย) 148,000 -1.00 +0.50 3.3x3.5 2 2

7   บึงกุม (ตอนเสรีไทย) 360,000 -0.50 +0.50 3.2x3.5 2 2

8   บึงกระเทียม 233,400 81,000 -0.70 +0.60 3.3x3.4 3 3

9   บึงลําพังพวย 403,970 200,000 -1.00 +0.55 4x3.1 2 3

10   บึงสวนสยาม 316,900 228,000 -2.00 +0.55 3x3.4 2 3

11   บึงตาเกตุ 19,600 5,500 -2.00 +0.55 1.5 1 -

รวม 10,654,400 6,478,100 62

650,000

581,530

261,600

ลําดับที่

1

บึงรับน้ํา

แผนการควบคมุระดบันำ้ในบงึรบันำ้ขนาดใหญ ่(แกม้ลิง)
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จํานวนเครื่องสูบน้ํา กําลังสูบรวม
(เคร่ือง) (m3/s)

1 สถานสีูบน้ําบางซื่อ 17 51
2 สถานสีูบน้ําสามเสน 15 45
3 สถานสีูบน้ําสาธุประดิษฐ 4 8
4 สถานสีูบน้ําสาทร 6 15
5 สถานสีูบน้ําวัดสรอยทอง 2 4
6 สถานสีูบน้ําวัดแฝด 4 2
7 สถานสีูบน้ําพระราม 4 4 22.8
8 สถานสีูบน้ําพระโขนง 51 173
9 สถานสีูบน้ําบางออ 6 18
10 สถานสีูบน้ําบางลําพู 1 0.5
11 สถานสีูบน้ําบางโพ 2 4
12 สถานสีูบน้ําบางนา 7 21
13 สถานสีูบน้ําบางจาก 2 1
14 สถานสีูบน้ําบางเขนใหม 4 12
15 สถานสีูบน้ําบางเขนเกา 3 9
16 สถานสีูบน้ํานางลิ้นจี่ 2 4
17 สถานสีูบน้ําเทเวศร 4 9.3
18 สถานสีูบน้ําคลองใหม 4 2
19 สถานสีูบน้ําคลองสวนหลวง 3 1.85
20 สถานสีูบน้ําคลองสวน 3 1.5

ลําดับท่ี สถานสูีบน้ํา/ประตูระบายน้ํา จาํนวนเครื่องสูบน้ํ กําลังสูบรวม
(เคร่ือง) (m3/s)

21 สถานสีูบน้ําคลองสมปอย 1 1
22 สถานสีูบน้ําคลองวัดโยธินประดิษฐ 2 2.5
23 สถานสีูบน้ําคลองวัดยานนาวา 5 4.55
24 สถานสีูบน้ําคลองวัดไทร 7 30
25 สถานสีูบน้ําคลองวัดดาน 3 1.5
26 สถานสีูบน้ําคลองภูมิ 3 1.5
27 สถานสีูบน้ําคลองเปรมประชากร 11 39.7
28 สถานสีูบน้ําคลองเตย 10 30
29 สถานสีูบน้ําคลองตาเริก 3 1.5
30 สถานสีูบน้ําคลองชองนนทรี 12 31
31 สถานสีูบน้ําคลองเจก 2 6
32 สถานสีูบน้ําคลองขาง ม.ภักดี 2 0.65
33 สถานสีูบน้ําคลองขวางสะพานเต้ีย 4 2.05
34 สถานสีูบน้ําคลองกรวย 6 4
35 สถานสีูบน้ําขรัวตาแกน 3 3
36 สถานสีูบน้ํากรุงเกษม 5 25

37 ปตร.ปนเกลา 2 0.7
38 ปตร.ปากคลองตลาด 2 2.5

รวม 227 592.1

ประตูระบายน้ําท่ีติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําชั่วคราว

ลําดับท่ี สถานสูีบน้ํา/ประตูระบายน้ํา

กำลงัสบูรวมของสถานสีบูนำ้/ประตรูะบายนำ้รมิแมน่ำ้เจา้พระยาฝัง่พระนคร

จํานวนเครือ่งสูบน้ํา กําลังสบูรวม
(เคร่ือง) (m3/s)

1 สถานสีูบน้ําคลองบางกอกใหญ 18 54
2 สถานสีูบน้ําดาวคะนอง 15 45
3 สถานสีูบน้ําคลองสาน  เจรญินคร 1 2 4
4 สถานีสบูนํ้าคลองสวนแดน 1(คลองบางกอกนอย) 2 2
5 สถานสีูบน้ําคลองศาลเจา (คลองมหาสวัสดิ)์ 2 2
6 สถานีสบูนํ้าคลองวัดศรีสดุาราม(คลองบางกอกนอย) 2 1
7 สถานสีูบน้ําคลองวดัดุสิต 2 1
8 สถานสีูบน้ําคลองวดัไกเตีย้(คลองบางกอกนอย) 3 6
9 สถานสีูบน้ําคลองราษฎรบูรณะ 3 6

10 สถานสีูบน้ําคลองมอญ 8 24
11 สถานสีูบน้ําคลองพิณพาทย(คลองบางกอกนอย) 2 1
12 สถานสีูบน้ําคลองพิกุล(คลองบางกอกนอย) 2 4
13 สถานสีูบน้ําคลองผักหนาม(คลองบางกอกนอย) 2 4
14 สถานสีูบน้ําคลองบางออ 2 4
15 สถานสีูบน้ําคลองบางไสไก  เจรญินคร 5 2 4
16 สถานสีูบน้ําคลองบางละมุด 2 4
17 สถานสีูบน้ําคลองบางยี่ขัน 4 15
18 สถานสีูบน้ําคลองบางพลู 2 6
19 สถานสีูบน้ําคลองบางพลัด 3 9
20 สถานสีูบน้ําคลองบางปะกอก 2 4

ลําดับ
ที่

สถานสีูบน้ํา/ปตร. ลําดับ สถานีสูบน้ํา/ปตร. จํานวนเคร่ืองสูบนํ้า กําลงัสบูรวม

ที่ (เคร่ือง) (m3/s)
21 สถานสีูบน้ําคลองบางบําหรุ(คลองบางกอกนอย) 5 15
22 สถานสีูบน้ําคลองบางน้ําชน  เจริญนคร 7 2 4
23 สถานสีูบน้ําคลองบางจาก 2 6
24 สถานสีูบน้ําคลองน้ําตาล(คลองบางกอกนอย) 2 1
25 สถานสีูบน้ําคลองเตาอิฐ 2 2
26 สถานสีูบน้ําคลองชักพระ(คลองบางกอกนอย) 15 45
27 สถานสีูบน้ําคลองแจงรอน 3 6
28 สถานสีูบน้ําคลองขางอูตอเรอืสุภัทรา 2 1
29 สถานสีูบน้ําคลองแกลบ(คลองบางกอกนอย) 2 1
30 บอสูบน้ําขางเขตบางกอกนอย(คลองบางกอกนอย) 2 1.16
31 บอสูบน้ําคลอง K5 (ซ.จรญั 80) 1 0.25
32 บอสูบน้ําชุมชนชัยโพธิ์ทอง 1 0.25
33 บอสูบน้ําชุมชนสะพานยาว 1 0.25
34 บอสูบน้ําชุมชมรมิคลองชักพระ(คลองบางกอกนอย 1 0.2
35 บอสูบน้ําใตสะพานกรุงเทพ 1 0.25
36 บอสูบน้ําทาเรอืรถไฟบางกอกนอย 1 0.16
37 บอสูบน้ําน้ํามัสยิดสุวรรณภมิู 1 0.25
38 บอสูบน้ําบรเิวณปากคลองสําเหร 4 12
39 บอสูบน้ํามัสยิสคารลูอิทูซาน (ซ.จรัญ 94) 1 0.2
40 บอสูบน้ําโรงเรยีนมัธยมวดัดาวคะนอง 1 0.25

กำลงัสบูรวมของสถานสีบูนำ้/ประตรูะบายนำ้รมิแมน่ำ้เจา้พระยาฝัง่ธนบรีุ
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จํานวนเคร่ืองสูบน้ํา
(เครื่อง)

กำลงัสบูรวม
(m  /s)3

กำลงัสบูรวม
(m  /s)3

สถานีสูบน้ำ/ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ/ประตูระบายน้ำกำลังสูบรวม
(m  /s)3

กำลังสูบรวม
(m  /s)3



ลําดับ สถานีสูบน้ํา/ปตร. จํานวนเคร่ืองสูบนํ้า กําลงัสบูรวม

ที่ (เคร่ือง) (m3/s)
41 บอสูบน้ําวัดกลางดาวคะนอง 1 0.25
42 บอสูบน้ําวัดบางน้ําชน 1 0.25

43 ปตร.คลองขางโกดงัหวัง่หลี 2 2
44 ปตร.คลองขางซอยจําเริญ(เจรญินคร39) 2 0.8
45 ปตร.คลองขางเพรสซิเดนทคอนโดทาวน 1 0.5

(คลองบางกอกนอย)
46 ปตร.คลองขางโรงแรมรอยัลรเิวอร(K6/1) 2 0.5
47 ปตร.คลองขางโรงแรมริเวอรไซด(K6/2) 1 0.2
48 ปตร.คลองขางวัดคฤหบดี 1 0.2
49 ปตร.คลองขางวัดบวรมงคล 1 0.25
50 ปตร.คลองจกัรทอง(คลองบางกอกนอย) 2 1
51 ปตร.คลองเจาครุฑ 1 0.2
52 ปตร.คลองตาเพชร 1 0.2
53 ปตร.คลองบางขุนนนท(คลองบางกอกนอย) 1 0.25
54 ปตร.คลองบุคคโล 2 1
55 ปตร.คลองโรงน้ําแข็ง 2 0.35
56 ปตร.คลองโรงปลา 1 0.17
57 ปตร.คลองโรงภาษี(เจรญินคร 53) 2 1

ประตูระบายน้ําทีต่ิดตั้งเคร่ืองสูบน้ําชั่วคราว

ลําดับ สถานีสูบน้ํา/ปตร. จํานวนเคร่ืองสูบนํ้า กําลงัสบูรวม

ที่ (เคร่ือง) (m3/s)
58 ปตร.คลองโรงภาษี(เจรญินคร 53) 2 1
59 ปตร.คลองวดัคฤหบดี 1 0.25
60 ปตร.คลองวดัเจาอาม(คลองบางกอกนอย) 1 0.2
61 ปตร.คลองวดัดาวดึง 1 0.25
62 ปตร.คลองวดัทองธรรมชาติ 1 0.1
63 ปตร.คลองวดัทองนพคุณ 1 0.1
64 ปตร.คลองวดัเทพนารี 2 0.34
65 ปตร.คลองวดัอนงค 1 0.3
66 ปตร.คลองสวนแดน 1 0.25
67 ปตร.คลองสวนมะมวง(คลองบางกอกนอย) 1 0.1
68 ปตร.คลองสะพานพลอย 1 0.1
69 ปตร.ปากคลองตนไทร 2 1
70 ปตร.ปากคลองบางลําภูลาง 2 4
71 ปตร.ปากคลองวดัทองเพลง 2 0.2
72 ปตร.วดัสุวรรณ  เจรญินคร 2  1/2 1 0.1
73 ปตร.ศาลเจาแมทับทิม(คลองบางกอกนอย) 1 0.5
74 ปตร.คลองผูใหญนวม(คลองมหาสวสัดิ์) 1 0.35
75 ปตร.คลองยายวาด(คลองบางกอกนอย) 1 0.5
76 ปตร.คลองสวนแดน2(คลองมหาสวสัดิ)์ 2 0.5

รวม 179 315.48

65
สถานีสูบน้ำ/ประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำ/ประตูระบายน้ำ กำลังสูบรวม

(m  /s)3
กำลังสูบรวม

(m  /s)3

ชนิดอาคารบังคับน้ํา พื้นที่ฝงพระนคร พื้นที่ฝงธนบุรี รวมทั้งสิ้น
สถานีสูบน้ํา 79 42 121
ประตูระบายน้ํา 90 103 193
ประตูทอระบายน้ํา - 86 86
บอสูบน้ํา 2 12 14
บึงรับน้ํา 11 - 11
ทํานบ - 2 2
อุโมงคระบายน้ํา 2 - 2
ทางลอดรถยนต 6 2 8

รวม 190 247 437

สรุปจํานวนระบบระบายน้ํา แยกตามพื้นที่
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พื้นที่ จํานวนเครื่องสูบน้ํา จํานวนเคร่ือง กําลังสูบรวม
(เคร่ือง) เก็บขยะอัตโนมัติ (ลูกบาศกเมตร/วินาที)

ฝงพระนคร 420 125 890.1
ฝงธนบุรี 265 111 464.15
รวมทั้งสิ้น 685 236 1354.25

ประสิทธิภาพการระบายน้ํารวมทุกพ้ืนที่

พื้นที่ จํานวนเคร่ืองสูบน้ํา กําลังสูบรวม
(เคร่ือง) (ลูกบาศกเมตร/วินาที)

พื้นที่นคร 1 149 286.22
พื้นที่นคร 2 34 68.35
พื้นที่นคร 3 74 149.40
พื้นที่นคร 4 163 386.13
พื้นที่ธนบุรี 1 148 285.37
พื้นที่ธนบุรี 2 117 178.78

รวม 685 1354.25

ประสิทธิภาพการระบายน้ํารวม แบงตามพื้นที่

พื้นท่ี จํานวนเครื่องสูบน้ํา กําลังสูบรวม
(เคร่ือง) (ลูกบาศกเมตร/วินาที)

ฝงพระนคร 229 591.8
ฝงธนบุรี 176 318.79
รวมท้ังสิ้น 405 910.59

ประสิทธิภาพการระบายน้ํารวมริมแมน้ําเจาพระยา


