
ภาคผนวก ง
แผนการควบคุมระดับน้ำตามอาคารบังคับน้ำ



                                     แผนการควบคมุระดบันำ้ตามอาคารบงัคบันำ้
                                                 พืน้ทีน่คร 1 กลุ่มงานควบคมุอาคารบงัคบันำ้ 1
ลําดับท่ี ชื่ออาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม ระดับนํ้าเตือนภัย ระดับน้ําวกิฤติ ระดับนํ้าควบคุมแผน ก. ระดับนํ้าควบคุมแผน ข. ระดับนํ้าควบคุมแผน ค. โทรศัพท

(m3/s) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่สอวาจะมีฝน) (สถานะอากาศปกติ) (การถายเทน้ําเสยี) โทรสาร

0-2243-8476-7

1 สถานีสูบน้ําสามเสน 45 +0.00 +0.50 -2.00 ถึง -1.50 -1.00 ถึง +0.00 ไมเกิน +0.50 0-2241-4040

2 สถานีสูบน้ําคลองบางซื่อ 51 +0.00 +0.50 -1.10 ถึง -0.60 -0.50 ถึง +0.00 ไมเกิน +0.50 0-2241-4201

3 สถานีสูบน้ําหลงั รร.หอวงั 7 +0.00 +0.30 -0.60 ถึง -0.30 -0.30 ถึง -0.10 ไมเกิน +0.50 0-2537-8619

4 สถานีสูบน้ําสุทธิสาร-ขาออก 3 +0.20 +0.50 -0.60 ถึง -1.30 -0.30 ถึง -0.10 -0.10 ถงึ +0.30 0-2279-6144

5 สถานีสูบน้ําสุทธิสาร-ขาเขา 3 +0.20 +0.50 -0.50 ถึง -1.30 -0.30 ถึง -0.10 -0.10 ถงึ +0.40 0-2275-9689

6 สถานีสูบน้ําวดัสรอยทอง 4 +0.70 +0.90 -1.00 ถึง -0.60 -0.60 ถึง +0.00 ไมเกิน +0.70 0-2585-9002

7 สถานีสูบน้ําเรือนจํากลางคลองเปรมฯ 2 +0.50 +0.70 -1.00 ถึง -0.70 -0.70 ถึง -0.30 ไมเกิน +0.30 0-2591-4164

8 สถานีสูบน้ํารชัดาวิภาวดี 12 +0.00 +0.50 -0.00 ถึง -1.50 -0.50 ถึง +0.00 ไมเกิน +0.80 0-2245-9917

9 สถานีสูบน้ําโบสถแมพระฟาตมิา 9 +0.00 +0.00 -1.20 ถึง -0.80 -0.60 ถึง -0.20 ไมเกนิ +0.00 0-2245-7738

10 สถานีสูบน้ําบึงมักกะสัน(ถนนศรอียุธยา) 4 +0.00 +0.50 -1.00 ถึง -0.60 -0.60 ถึง +0.40 ไมเกิน +0.80 0-2247-3976

11 สถานีสูบน้ําบึงมักกะสัน(คลองสามเสน) 15 +0.00 +0.50 -1.40 ถึง -1.00 -0.60 ถึง +0.40 ไมเกิน +0.60 0-2247-9002

12 สถานีสูบน้ําบึงพิบูลยวฒันา 6 +0.50 +0.60 -2.30 ถึง -2.00 -2.00 ถึง -1.80 +0.20 0-2278-4178

13 สถานีสูบน้ําบึงบางซื่อ 2 +0.10 +0.20 -1.00 ถงึ +0.00 -1.00 ถึง +0.00 +0.20 0-2537-9026

14 สถานีสูบน้ําบางโพ 4 +0.70 +0.80 -1.00 ถึง -0.80 -0.60 ถึง +0.00 ไมเกิน +0.70 0-2586-7809

15 สถานีสูบน้ําดินแดง-ขาเขา 6 +0.20 +0.50 -0.60 ถึง -1.30 -0.30 ถึง -0.10 -0.10 ถงึ +0.20 0-2245-3967

16 สถานีสูบน้ําคลองหวยขวาง 8 +0.00 +0.50 -1.70 ถึง -1.00 -0.70 ถึง -0.40 ไมเกนิ +0.00 0-2277-6081

17 สถานีสูบน้ําคลองสมปอย 1 +0.50 +0.80 -1.00 ถึง -0.60 -0.60 ถึง +0.00 ไมเกิน +0.70 0-2585-9538

18 สถานีสูบน้ําคลองวดัหลกัสี่-ขาออก 1 +0.80 +1.00 +0.20 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.30 -

19 สถานีสูบน้ําคลองวดัหลกัสี่-ขาเขา 3 +0.80 +1.00 +0.00 ถึง +0.40 +0.40 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.30 0-2551-2926

20 สถานีสูบน้ําคลองลาดยาว 2 +0.00 +0.30 -0.50 ถึง -0.30 -0.30 ถึง -0.10 ไมเกิน +0.50 0-2579-2918

21 สถานีสูบน้ําคลองเปรมประชากร 34.4 +0.30 +0.40 -1.00 ถึง -0.40 -0.60 +0.00 ถงึ +0.40 0-2556-0730

22 สถานีสูบน้ําคลองบางซื่อ-ขาออก(ฝงเหนือ) 2 +0.20 +0.50 -0.50 ถึง -1.30 -0.30 ถึง -0.10 ไมเกนิ +0.50 -

23 สถานีสูบน้ําคลองบางซื่อ-ขาออก(ฝงใต) 2 +0.20 +0.50 -0.50 ถึง -1.30 -0.30 ถึง -0.10 -0.10 ถงึ +0.40 0-2279-6217

24 สถานีสูบน้ําคลองบางซื่อ-ขาเขา(ฝงเหนือ) 3 +0.20 +0.50 -0.60 ถึง -0.30 -0.30 ถึง -0.10 ไมเกิน +0.50 -

25 สถานีสูบน้ําคลองบางซื่อ-ขาเขา(ฝงใต) 1.5 +0.20 +0.50 -0.60 ถึง -0.30 -0.30 ถึง -0.10 ไมเกนิ +0.50 0-2275-4999

26 สถานีสูบน้ําคลองบางเขนใหม 12 +0.70 +0.90 -0.80 ถึง -0.50 -0.30 ถึง -0.20 ไมเกิน +0.80 0-2585-6148

27 สถานีสูบน้ําคลองบางเขน-ขาเขา(ฝงใต) 8 +0.80 +1.00 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.30 0-2579-6202

28 สถานีสูบน้ําคลองบางเขน-ขาเขา(ฝงเหนือ) 3 +0.80 +1.00 +0.20 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.20 ไมเกิน +0.30 -

29 สถานีสูบน้ําคลองบางเขนเกา 9 +0.70 +0.90 -1.00 ถึง -0.50 -0.30 ถึง +0.00 ไมเกิน +0.80 0-2537-8701

ศนูยปฏิบตักิาร และซอมบาํรุง พืน้ทีน่คร 1  

30 สถานีสูบน้ําคลองบางเขน- ขาออก(ฝงเหนือ) 1 +0.80 +1.00 +0.20 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.20 ไมเกิน +0.30 -

31 สถานีสูบน้ําคลองนาซอง 14 +0.00 +0.50 -2.00 ถึง -1.20 -1.00 ถึง -0.60 ไมเกนิ +0.00 0-2245-9180

32 สถานีสูบน้ําคลองขรัวตาแกน 3 +0.70 +0.80 -1.00 ถึง -0.60 -0.60 ถึง +0.00 ไมเกิน +0.50 0-2587-6780

33 สถานีสูบน้ําขางวดัมักกะสัน 6 +0.00 +0.50 -0.70 ถึง -0.50 -0.50 ถึง -0.20 ไมเกิน +0.50 -

34 ปตร.อนิทามระ 35 - +0.60 +0.80 -0.60 ถงึ +0.00 เปด เปด 0-2252-9004

35 ปตร.สรรพาวธุ - +0.50 +0.80 -0.50 ถึง -0.30 เปด เปด 0-2243-1354

36 ปตร.วดัราชาธวิาส - +0.60 +0.80 เปด เปด เปด 0-2241-3501

37 ปตร.บึงมักกะสัน(ดานทิศตะวนัออก) - +0.50 +0.60 ปด ปด เปด 0-2247-1321

45



46

ลําดับท่ี ชื่ออาคารบังคับนํ้า กําลังสูบรวม ระดับนํ้าเตือนภัย ระดับนํ้าวิกฤติ ระดับนํ้าควบคุมแผน ก. ระดับนํ้าควบคุมแผน ข. ระดับน้ําควบคุมแผน ค. โทรศัพท
(m3/s) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่สอวาจะมฝีน) (สถานะอากาศปกติ) (การถายเทน้ําเสยี) โทรสาร

38 ปตร.ทาวาสุกรี 2 +0.80 +1.00 ปด เปด ไมเกนิ +0.80 -

39 ปตร.ตลาดบางซือ่ - +0.80 +1.00 ปด เปด เปด 0-2586-0230

40 ปตร.ดุสิต - +0.60 +0.80 ปด ปด ปด 0-2243-1353

41 ปตร. บางโพขวาง 1 +0.70 +1.00 ปด ปด เปด 0-587-7424

42 ทางลอดรถยนตสุทธสิาร-ถนนรชัดา 0.06 -

43 ทางลอดรถยนตแยกประชาราชบาํเพญ็ 0.06 -

44 ทางลอดรถยนตถนนพหลโยธิน-วัดลาดปลาเคา 2 -

45 ทางลอดรถยนตถนนดนิแดง 0.2 -

46 อโุมงคระบายน้าํบงึมกักะสนั - 0-2248-1507

47 บอสูบเครือ่งสูบน้าํแรงดนัสูงคลองสามเสน 4

ตอนถนนพระรามที ่6

48 ปตร.คลองพญาเวกิ ตอนซอยโชคชยัรวมมติร 7

49 ปตร.คลองนํ้าแกว ตอนซอยลาดพราว 41 7

50 ปตร.คลองลาดโตนด ตอนคลองบางเขน 6.3

51 ปตร.คลองบางตลาด ตอนคลองเปรมประชากร 6.3

52 ปตร.คลองบางตลาด ตอนคลองประปา -

53 ปตร.คลองตาอฐู ตอนคลองเปรมประชากร 8.3

54 ปตร.คนูายกมิสาย 3 ตอนคลองเปรมประชากร 4.25

335.37 *ไดรบัการถายโอนภารกจิจากกองระบบทอระบายน้าํกาํลงัสบูรวม

-

ไมม ีStaff gage

ไมม ีStaff gage

ไมม ีStaff gage

ไมม ีStaff gage

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกจิ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกจิ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกจิ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกจิ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกจิ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกจิ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกจิ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกจิ)



แผนการควบคมุระดับน้ำตามอาคารบงัคับน้ำ
พืน้ทีน่คร 2  กลุ่มงานควบคมุอาคารบงัคบันำ้  1

47

ลําดับท่ี ช่ืออาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม ระดับน้ําเตือนภัย ระดับน้ําวกิฤติ ระดับน้ําควบคุมแผน ก. ระดับน้ําควบคุมแผน ข. ระดับน้ําควบคุมแผน ค. โทรศัพท

(m3/s) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่สอวาจะมีฝน) (สถานะอากาศปกติ) (การถายเทน้ําเสยี) โทรสาร

0-2236-5551

1 สถานสูีบน้ํากรงุเกษม 25  +0.60 +1.00 -1.00 ถึง -0.60 -0.60 ถึง -0.20 -0.20 ถึง +0.40 0-2235-6012

2 สถานสูีบน้ําเทเวศร(สูบเขา) 6 +0.80 +1.00 -0.30 ถึง +0.00 +0.00 ถึง +0.20 +0.50 0-2281-3410

(สูบออก) 9 0-2281-4646

3 สถานสูีบน้ําสาทร(สูบเขา) 6 +0.00 +0.80 -1.40 -1.00 ถึง +0.00 +0.00 ถึง +0.50 0-2233-3748

(สูบออก) 12

4 สถานสูีบน้ําบางลําพู(สูบออก) 0.5 +0.70 +0.90 -0.20 ถึง +0.00 +0.00 ถึง +0.20 +0.50 0-2281-4534

5 สถานสูีบน้ําคลองโองอาง(สูบเขา) 1.5 +0.70 +0.90 -0.20 ถึง +0.00 +0.00 ถึง +0.20 +0.30 ถึง +0.10 0-2222-1863

6 สถานสูีบน้ําปากคลองตลาด(สูบออก) 2.5 +1.00 +1.10 -0.30 ถึง +0.00 +0.30 +0.50 0-2222-3196

(สูบเขา) 0.8

7 ปตร.วัดเทพธิดา - +1.00 +1.10 -0.30 ถึง +0.00 +0.30 +0.50 -

8 ปตร.วัดราชบพิธ - +1.00 +1.10 -0.30 ถึง +0.00 +0.30 +0.50 -

9 ปตร.ปนเกลา(สูบออก) 0.7 +0.70 +0.90 -0.20 ถึง +0.00 +0.00 ถึง +0.20 +0.50 0-2222-3872

(สูบเขา) 0.4

10 ปตร.คลองเมงเส็ง (คลองรางเงิน) 0.35 +0.60 +0.80 -0.20 ถึง +0.00 +0.00 ถึง +0.20 +0.50 -

11 ปตร.ขางคูคลองทําเนยีบ - +0.60 +0.80 +0.00 +0.20 +0.40 -

12 บอสูบน้ําเขาวิมาณเมฆ 0.3 -

65.05กําลังสูบรวม
ไมมีแผนวัดระดบัน้ํา (Staff gage) ใชระดบัน้ําของสถานสูีบน้ําเทเวศนเปนเกณฑ

ศูนยปฏิบัติการ และซอมบํารงุ พ้ืนที่นคร 2



  แผนการควบคมุระดบันำ้ตามอาคารบงัคบันำ้
พืน้ทีน่คร 3  กลุ่มงานควบคมุอาคารบงัคบันำ้  1

48

30 ปตร.คลองลํากระโดง 9 (คลองตาเหล็ก) - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

31 ปตร.คลองลํากระโดง 8 - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

32 ปตร.คลองลํากระโดง 7 - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

33 ปตร.คลองลํากระโดง 4 - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

34 ปตร.คลองลํากระโดง 3 - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

35 ปตร.คลองลํากระโดง 2 - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

36 ปตร.คลองลํากระโดง 1 - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

37 ปตร.คลองโรงกลั่นนํ้ามัน - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

38 ปตร.คลองยายหรัง่ - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

39 ปตร.คลองมะนาว - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

40 ปตร.คลองภาษี - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

41 ปตร.คลองปริวาส - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

42 ปตร.คลองโบสถ - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

43 ปตร.คลองบางโพงพางเหนือ - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

ลําดับท่ี ชือ่อาคารบังคับน้ํา กําลังสบูรวม ระดับน้ําเตือนภัย ระดับน้ําวิกฤติ ระดับน้ําควบคุมแผน ก. ระดับน้ําควบคุมแผน ข. ระดับน้ําควบคุมแผน ค. โทรศัพท

(m3/s) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่สอวาจะมีฝน) (สถานะอากาศปกติ) (การถายเทน้ําเสยี) โทรสาร

ศูนยปฏิบัติการ และซอมบํารงุ พ้ืนท่ีนคร 3 0-2249-2119 , 02249-7563

1 สถานีสูบนํ้าพระราม 4 22.80 -1.50 +0.50 -3.00  -3.00 ถึง -2.00  -2.00 ถึง +0.50 0-2249-2119 , 02249-7563

2 สถานีสูบนํ้าสาธุประดิษฐ 8.00 +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 0-2294-1296

3 สถานีสูบนํ้าวดัแฝด 2.00 +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

4 สถานีสูบนํ้าคลองอรชร 6.00 0.00 +0.60 -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 0-2252-5930

5 สถานีสูบนํ้าคลองใหม 2.00 +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

6 สถานีสูบนํ้าคลองหนาหมูบานภกัดี 0.65 +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 0-2292-3030

7 สถานีสูบนํ้าคลองสวนหลวง 1.85 +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 0-2291-3558

8 สถานีสูบนํ้าคลองสวน 1.50 +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

9 สถานีสูบนํ้าคลองวัดยานนาวา 4.55 +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 0-2212-8521

10 สถานีสูบนํ้าคลองวัดไทร 30.00 +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 0-2289-0620 , 0-2289-0287

11 สถานีสูบนํ้าคลองวัดดาน 1.50 +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

12 สถานีสูบนํ้าคลองภูมิ 1.50 +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

13 สถานีสูบนํ้าคลองตาเริก 1.50 +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

14 สถานีสูบนํ้าคลองชองนนทรี 57.00 +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 0-2294-1764-5

15 สถานีสูบนํ้าคลองขวางสะพานเตี้ย 2.05 +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 0-2291-3557

16 สถานีสูบนํ้าคลองกรวย 4.00 +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 0-2211-8112

17 ปตร.สาทร - 0.00 +0.60 -0.20  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

18 ปตร.คลองหีบ - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

19 ปตร.คลองหลังรร.เจาพระยาวิทยาคม - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

20 ปตร.คลองเสาหิน - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

21 ปตร.คลองสาน - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

22 ปตร.คลองสวน - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

23 ปตร.คลองวัดทองบน - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

24 ปตร.คลองวัดดานเหนือ - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

25 ปตร.คลองวัดดอกไม - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

26 ปตร.คลองวัดชองนนทรี - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

27 ปตร.คลองวัดจันทรนอก - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

28 ปตร.คลองลํากระโดงไลออน - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

29 ปตร.คลองลํากระโดงขางเชียงกง - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -
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(m3/s) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่สอวาจะมีฝน) (สถานะอากาศปกติ) (การถายเทน้ําเสยี) โทรสาร

44 ปตร.คลองบางโพงพางใต - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

45 ปตร.คลองบางโคลใหญ - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

46 ปตร.คลองบางโคลสาร - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

47 ปตร.คลองบางโคลวดั - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

48 ปตร.คลองบางโคลนอย - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

49 ปตร.คลองบางคอแหลม - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

50 ปตร.คลองถนนตก - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

51 ปตร.คลองตาหวง - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

52 ปตร.คลองขุด - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

53 ปตร.คลองขางโรงเหล็ก - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -

54 ปตร.คลองเกาะกลางถนนพระราม 3 - +0.20 +0.60  -1.10 ถึง -0.50  -0.80 ถึง +0.00 +0.60 -
55 ปตร.คลองบานใหม ตอนถนนพระราม 3 3.30

56 ปตร.คลองมะนาว ตอนถนนนราธวิาสราชนครินทร 3.25
57 ปตร.คลองสวนหลวง ตอนคลองแสนแสบ 5.00

158.45

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

กําลังสูบรวม *ไดรับการถายโอนภารกิจจากกองระบบทอระบายน้าํ
 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)



  แผนการควบคมุระดบันำ้ตามอาคารบงัคบันำ้
พืน้ทีน่คร 4  กลุ่มงานควบคมุอาคารบงัคบันำ้  1
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ลําดับที่ ชื่ออาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม ระดับน้ําเตือนภยั ระดับน้ําวิกฤติ ระดับน้ําควบคุมแผน ก. ระดับน้ําควบคุมแผน ข. ระดับน้ําควบคุมแผน ค. โทรศัพท

(m3/s) (ม.รทก..) (ม.รทก.) (สถานะอากาศทีส่อวาจะมีฝน) (สถานะอากาศปกติ) (การถายเทน้ําเสีย) โทรสาร

ศูนยปฏิบตัิการ และซอมบํารุง พ้ืนทีน่คร 4   0-2331-4844, 0-2332-9777

1 สถานีสูบนํ้าพระโขนง 173 +0.00 +0.20 -1.10 ถึง -1.00 -0.90 ถึง -0.50 ไมเกิน -0.30 0-2331-4844,0-2332-9777

2 สถานีสูบนํ้าหิมะทองคํา 4 -0.50 +0.60 -0.50 -0.20 ไมเกิน +0.00 0-2311-3167

3 สถานีสูบนํ้าหนาสน.หัวหมาก 4 +0.00 +0.20 -1.50 ถึง -1.00 -1.00 ถึง -0.30 ไมเกิน -0.20 0-2319-5767

4 สถานีสูบนํ้าบึงหนองบอน 20 +0.30 +0.50 -7.00 +0.50 ไมเกิน +0.50 0-2328-0018

5 สถานีสูบนํ้าบึงกุมตอนคลองบางเตย 2 +0.60 +0.70 -1.00 +0.50 ไมเกิน +0.50 0-2374-2908

6 สถานีสูบนํ้าบึงกุม (ตอนสวนเสรีไทย) 4 +0.60 +0.70 -1.00 +0.20 ไมเกิน +0.20 0-2375-6980

7 สถานีสูบนํ้าบางออ 18 +0.00 +0.20 -1.20 ถึง -0.80 -0.80 ถึง +0.50 ไมเกิน +0.00 0-2396-1495

8 สถานีสูบนํ้าบางนา 21 +0.60 +0.70 -1.00 ถึง -0.70 -0.70 ถึง -0.40 ไมเกิน +0.30 0-2396-1494

9 สถานีสูบนํ้าบางจาก 1 +0.00 +0.20 -1.00 ถึง -0.80 -0.80 ถึง -0.50 ไมเกิน +0.00 0-2332-9757

10 สถานีสูบนํ้าเจาคุณสิงห 7 +0.00 +0.20 -1.30 ถึง -1.00 -1.00 ถึง -0.30 ไมเกิน -0.20 0-2530-5877

11 สถานีสูบนํ้าคูนํ้าวัฒนา 3 -0.20 +0.20 -1.00 ถึง -0.70 ไมเกิน -0.20 ไมเกิน -0.20 0-2254-8039

12 สถานีสูบนํ้าคลองสามเสน(ศนูยวิจัย) 12 +0.00 +0.20 -1.00 ถึง -0.70 -0.70 ถึง -0.20 ไมเกิน -0.10 0-2314-0329

13 สถานีสูบนํ้าคลองวัดโยธินประดิษฐ 2.5 -0.50 +0.80 -0.50 +0.00 ไมเกิน +0.10 0-2398-4928

14 สถานีสูบนํ้าคลองลําพังพวย(นิดา) 6 -0.50 +0.00 -1.80 ถึง -1.50 -1.50 ถึง -1.20 ไมเกิน -0.70 0-2377-1180

15 สถานีสูบนํ้าคลองลาว 7 +0.00 +0.20 -1.00 ถึง -0.70 -0.70 ถึง -0.30 ไมเกิน -0.20 0-2321-0511

16 สถานีสูบนํ้าคลองบางมะเขือ 4.3 -0.30 -0.10 -1.50 ถึง -1.00 -1.00 ถึง -0.50 ไมเกิน -0.40 0-2392-1499

17 สถานีสูบนํ้าคลองเตย 30 -0.40 -0.10 -2.00 ถึง -1.00 -1.00 ถึง -0.50 ไมเกิน +0.00 0-2390-2948

18 สถานีสูบนํ้าคลองชวดใหญ 3 +0.30 +0.40 -0.50 ถึง -0.30 -0.30 ถึง +0.00 ไมเกิน +0.10 0-2319-3567

19 สถานีสูบนํ้าคลองเจก 6 +0.40 +0.60 -1.20 ถึง -0.90 -0.90 ถึง -0.50 ไมเกิน +0.00 0-2311-5011

20 สถานีสูบนํ้าคลองจิต (ตอนรามคําแหง) 0.83 +0.30 +0.40 -0.80 ถึง -0.50 -0.50 ถึง -0.20 ไมเกิน -0.10 0-2374-1747

21 สถานีสูบนํ้าคลองจิกกานดา 1.83 +0.30 +0.40 -1.00 ถึง -0.70 -0.70 ถึง -0.20 ไมเกิน +0.00 0-2314-3383

22 สถานีสูบนํ้าคลองจิก (ถ.รามคําแหง) 6 +0.30 +0.40 -1.00 ถึง -0.50 -0.50 ถึง -0.30 ไมเกิน -0.10 0-2375-7720

23 สถานีสูบนํ้าคลองกะจะ 8 -0.20 +0.20 -1.20 ถึง -0.90 -0.80 ถึง -0.50 ไมเกิน -0.40 0-2314-6653

24 ปตร.แสนแสบเกา - +0.30 +0.40 0-2318-1907

25 ปตร.ลาดพราว 56 - +0.60 +0.70 0-2541-1933

26 ปตร.โรงฟอกหนัง 0.2 -1.00 -0.20 -1.00 -0.70 ไมเกิน -0.50 0-2381-4870

27 ปตร.ปยวัชร 0.7 -1.00 -0.20 -1.00 -0.70 ไมเกิน -0.50 -

28 ปตร.ประเวศ (กระทุมเสือปลา) - +0.50 +0.70 +0.40 +0.60 ไมเกิน +0.60 0-2328-7344

29 ปตร.บึงลําพังพวย(นวมินทร) - -0.40 -0.20 -1.50 +0.30 ไมเกิน +0.30 0-2375-3440

ประตูเปดตลอด

ประตูเปดตลอด

30 ปตร.โตะยอ 4 +0.20 +0.40 -0.80 ถึง +0.50 -0.50 ถึง -0.20 ไมเกิน +0.10 0-2377-1946

31 ปตร.คลองสะแก - +0.20 +0.40 -0.00 ถึง -0.60 -0.60 ถึง -0.40 ไมเกิน +0.00 -

32 ปตร.คลองลําพังพวย ถ.ศรีบรูพา - -0.50 -0.20 -1.00 -0.50 ไมเกิน -0.30 -

33 ปตร.คลองยายสรอย 0.33 -1.00 -0.20 -1.00 -0.70 ไมเกิน -0.50 0-2392-1428

34 ปตร.คลองยายลอม 0.2 +0.20 +0.40 -0.70 -0.50 ไมเกิน -0.30 -

35 ปตร.คลองพลับ 0.2 +0.30 +0.50 -0.50 -0.30 ไมเกิน +0.00 -

36 ปตร.คลองปลัดเปรียง - +0.40 +0.50 -0.50 -0.20 ไมเกิน +0.00 -

37 ปตร.คลองบางกะป(ขางวัดอุทัย) - +0.10 +0.30 -0.50 -0.30 ไมเกิน +0.00 -

38 ปตร.คลองบางกะป 6 +0.10 +0.30 -0.50 ถึง -0.30 -0.30 ถึง -0.10 ไมเกิน +0.00 0-2255-6037
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ลําดับท่ี ชื่ออาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม ระดับน้ําเตือนภยั ระดับน้ําวิกฤติ ระดับน้ําควบคุมแผน ก. ระดับน้ําควบคุมแผน ข. ระดับน้ําควบคุมแผน ค. โทรศัพท

(m3/s) (ม.รทก..) (ม.รทก.) (สถานะอากาศทีส่อวาจะมีฝน) (สถานะอากาศปกติ) (การถายเทน้ําเสีย) โทรสาร

39 ปตร.คลองกะจะ (ตอนถนนศรนีครนิทร) - +0.20 +0.40 -0.80 ถึง -0.60 -0.60 ถึง -0.40 ไมเกิน +0.00 0-2379-5066

40 บอสูบน้าํมหาดไทย 0.4 +0.00 +0.20 -0.70 -0.40 ไมเกิน -0.20 0-2319-9259

41 บอสูบน้าํซอยรามคําแหง 39 3 +0.50 +0.70 -1.20 -1.00 ไมเกิน -0.50 0-2319-5002

42 ทางลอดรถยนตถนนพระราม 9 3 -

43 ทางลอดรถยนต ถนนพัฒนาการ 2.64 -

44 อโุมงคระบายน้ําพระราม 9 - -

45 ปตร.คลองบางนางจีน ตอนถนนออนนชุ 10

46 ปตร.คลองสวนออย ตอนถนนออนนชุ 1

47 ปตร.คลองบานหลาย ตอนถนนออนนชุ 10

48 ปตร.คลองเคล็ด ตอนถนนออนนุช 13

49 ปตร.คลองศาลเจา ตอนถนนออนนุช -

50 ปตร.คลองขุนสกล ตอนถนนออนนุช 7

51 ปตร.คลองตาสาด ตอนถนนออนนชุ -

52 ปตร.คลองตาชาง ตอนถนนศรนีครนิทร 1

(ดานขาออก)

53 ปตร.คลองตาชาง ตอนถนนศรนีครนิทร -

(ดานขาเขา)
54 ปตร.คลองเคล็ด ตอนถนนศรนีครนิทร -

55 สถานีสูบน้าํคูน้าํขางวัดกลาง ตอนคลอง 1.5

แสนแสบ
56 สถานีสูบนํ้าลํารางสาธารณะซอยลาดพราว 3

130 ตอนคลองแสนแสบ
57 สถานีสูบน้าํคลองจิตมติรมหาดไทย ตอน 1

คลองแสนแสบ
58 สถานีสูบน้าํคลองตาปวน ตอนคลอง 2

แสนแสบ
59 สถานีสูบน้าํลํารางกระบือ ตอนคลอง 2

แสนแสบ
60 ปตร.คลองพลบัพลา ตอนคลองแสนแสบ 2

61 ปตร.คลองแยกคลองพลับพลา ตอนคลอง -

ลาดพราว
62 สถานีสูบน้าํคลองพลับพลา ตอนคลอง -

ลาดพราว
63 ปตร.คลองหนองบอน ตอนถนนลาดพราว- 1.3

วังหิน

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

ไมม ีStaff gage

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

ไมม ีStaff gage

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

64 ปตร.คลองเสือนอย ตอนถนนลาดพราว- 5.2

วังหิน
65 สถานีสูบน้าํคลองทรงกระเทียม ตอนวัด 6.345

ลาดพราว
66 สถานีสูบน้าํคลองชวดใหญ ตอนคลอง 7

สามเสน
67 ปตร.คลองชวดตาเชียง ตอนคลองลาดพราว 2

68 สถานีสูบน้าํลํารางสาธารณะ ตอนคลอง 4

บางเตย
69 ปตร.ลํารางสาธารณะ ตอนบึงกุม -

70 ปตร.ลํารางสาธารณะ ตอนบึงลําพังพวย -

71 ปตร.คลองเปง ตอนคลองแสนแสบ 3.30

447.775กําลังสบูรวม *ไดรบัการถายโอนภารกิจจากกองระบบทอระบายนํ้า

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)
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  แผนการควบคมุระดบันำ้ตามอาคารบงัคบันำ้
พืน้ทีน่คร 5  กลุ่มงานควบคมุอาคารบงัคบันำ้  1

ลําดับท่ี ชือ่อาคารบังคับน้ํา กําลังสูบรวม ระดับน้ําเตือนภยั ระดับนํ้าวกิฤติ ระดับนํ้าควบคุมแผน ก. ระดับน้ําควบคุมแผน ข. ระดับน้ําควบคุมแผน ค. โทรศพัท

(m3/s) (ม.รทก..) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่สอวาจะมีฝน) (สถานะอากาศปกติ) (การถายเทน้ําเสยี) โทรสาร

ศูนยปฏิบติัการ และซอมบํารุง พื้นที่นคร 5  

1 สถานีสูบน้าํบึงสวนสยาม 3 +0.40 +0.50 -2.00 +0.00 ไมเกิน +0.30 0-2540-3430

2 สถานีสูบน้าํบึงกระเทียม 3 +0.70 +0.90 -1.00 +0.50 ไมเกิน +0.50 0-2517-4100

3 ปตร.บางชัน(ตอนสวนสยาม) - 0-2517-1648

4 ปตร.บางชัน (ตอนคลองแสนแสบ) - +0.70 +0.80 +0.40 +0.60 ไมเกิน +0.60 0-2517-7383

5 ปตร.บึงตาเกตุ - -

6 ปตร.คลองหลอแหล 1 - +1.40 +1.60 - - - -

7 ปตร.คลองหลอแหล 2 +1.40 +1.60 - - -

8 ปตร.พระยาสุเรนทร - +0.70 +0.90 +0.20 +0.50 ไมเกิน +0.60 0-2943-4194

9 ปตร.คลองหมอแตก - +1.15 +1.20 - - - -

10 ปตร.คลองสองสายใต - +1.15 +1.20 - - - -

11 ปตร.แสนแสบ(มีนบุร)ี - +1.15 +1.20 - - - 0-2543-8365

12 ปตร.ลาดกระบัง - +0.60 +0.65 - - - 0-2326-9763

13 ปตร.พระยาสุเรนทร(ใต) - +1.90 +2.00 - - - -

14 ปตร.คลองหนึง่ลําปลาทิว - - - - - - -

15 ปตร.คลองหนึง่ฝงตะวันออก - +1.40 +1.50 - - - -

16 ปตร.คลองสองลําปลาทิว - - - - - - -

17 ปตร.คลองสองตะวันตก - +1.30 +1.40 - - - -

18 ปตร.คลองสามตะวันตก - +1.30 +1.40 - - - -

19 ปตร.คลองส่ีตะวันตก - +1.30 +1.40 - - - -

20 ปตร.คลองสามวา - +1.20 +1.30 - - - -

21 ปตร.คลองลําแบน - +0.70 +0.80 - - - -

22 ปตร.คลองลําบึงขวาง - +0.75 +0.85 - - - 0-2543-8189

23 ทํานบและปตร.คลองหนึ่ง - +1.00 +1.10 - - -

24 ทํานบและปตร.คลองสอง - +1.00 +1.10 - - -

25 ทํานบและปตร.คลองปากคลองลําตอยติง่ - +0.90 +1.00 - - -

26 ทํานบและปตร.คลองลําตาอิน - +0.90 +1.00 - - -

27 ทํานบและปตร.คลองลําตาแฝง - +0.90 +1.00 - - -

28 ทํานบและปตร.คลองลํารางสาธารณะ - +1.00 +1.10 - - -

29 ทํานบและปตร.คลองหลวงณรงค - +1.00 +1.10 - - -

ประตูเปดลอย  น้าํไหลเขาใหปดประตู

ประตเูปดลอย

30 ทํานบและปตร.คลองบึงนายรุง - +1.00 +1.10 - - -

31 ทํานบและปตร.คลองโตะนลิ - +1.00 +1.10 - - -

32 ทํานบและปตร.คลองตาพวง - +1.00 +1.10 - - -

33 ทํานบและปตร.คลองตาวง - +1.00 +1.10 - - -

6.00กําลังสูบรวม
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  แผนการควบคมุระดบันำ้ตามอาคารบงัคบันำ้
พืน้ทีธ่นบรีุ 1  กลุ่มงานควบคมุอาคารบงัคบันำ้  2

ลาํดบัที่ ชือ่อาคารบงัคับน้ํา กาํลงัสูบรวม ระดบัน้าํเตอืนภัย ระดบัน้ําวกิฤติ ระดบัน้ําควบคุมแผน ก. ระดบัน้ําควบคุมแผน ข. ระดบัน้าํควบคุมแผน ค. โทรศพัท

(m3/s) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศทีส่อวาจะมฝีน) (สถานะอากาศปกต)ิ (การถายเทน้ําเสยี) โทรสาร

ศนูยปฏิบติัการ และซอมบาํรงุ พ้ืนทีธ่นบรุ ี1 0-2457-4078-9 FAX.0-2457-4079

1 สถานสูีบน้ําคลองบางกอกใหญ 54 +1.20 +1.30 +0.90 ถึง +1.05 +1.05 ถึง +1.15 ไมเกนิ +1.15 0-2466-6998

2 สถานสูีบน้ําดาวคะนอง 45 +1.20 +1.30 +0.90 ถึง +1.05 +1.05 ถึง +1.15 ไมเกนิ +1.15 0-2468-2126

3 สถานสูีบน้ําคลองสําเหร  เจรญินคร 6 4 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.61 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกนิ +0.55 0-2476-5792

4 สถานสูีบน้ําคลองสาน  เจรญินคร 1 4 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกนิ +0.55 0-2437-5013

5 สถานีสูบนํ้าคลองราษฎรบูรณะ(ถนนราษฎรบูรณะ) 6 +0.75 +0.80 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.75 ไมเกนิ +0.75 0-2428-7384

6 สถานสูีบน้ําคลองบางไสไก (วค.บานสมเดจ็ฯ) 4 +0.65 +0.70 +0.00 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.65 ไมเกนิ +0.65 0-2466-0344

7 สถานสูีบน้ําคลองบางไสไก  เจรญินคร 5 4 +0.65 +0.70 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.65 ไมเกนิ +0.65 0-2437-3566

8 สถานสูีบน้ําคลองบางสะแก(ถนนตากสิน) 4 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกนิ +0.55 0-2460-1225

9 สถานสูีบน้ําคลองบางสะแก  ถนนเทอดไท 3 +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกนิ +0.70 0-2465-3764

10 สถานีสูบนํ้าคลองบางปะกอก(ถนนราษฎรบรูณะ) 4 +0.75 +0.80 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.75 ไมเกนิ +0.75 0-2427-7955

11 สถานสูีบน้ําคลองบางน้าํชน  ถนนเทอดไท 2 +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกนิ +0.70 0-2466-5706

12 สถานสูีบน้ําคลองบางน้าํชน  เจรญินคร 7 4 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกนิ +0.55 0-2468-6059

13 สถานสูีบน้ําคลองแจงรอน 6 +0.75 +0.80 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.75 ไมเกนิ +0.75 0-2462-6297

14 ปตร.สุเหราสวนพลู - +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกนิ +0.70 -

15 ปตร.วดัสุวรรณ  เจรญินคร 2  1/2 0.1 +0.65 +0.70 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.65 ไมเกนิ +0.65 -

16 ปตร.ปากคลองวดัทองเพลง 1 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกนิ +0.55 -

17 ปตร.ปากคลองบางลําภลูาง 4 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกนิ +0.55 0-2438-3923

18 ปตร.ปากคลองตนไทร 1 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกนิ +0.55 -

19 ปตร.คลองหาเจดยี 0.5 +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกนิ +0.70 0-2472-7453

20 ปตร.คลองหนองรี - +0.55 +0.60 +0.30 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกนิ +0.55 -

21 ปตร.คลองสําเหร  ถนนเทอดไท 0.8 +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกนิ +0.70 0-2466-5721

22 ปตร.คลองสะพานพลอย 0.25 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกนิ +0.55 0-2466-1286

23 ปตร.คลองวดัอนงค 0.3 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกนิ +0.55 0-2439-2086

24 ปตร.คลองวดัใหมยายนุย 2 (คลองดาน) 0.15 +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกนิ +0.70 0-2466-6126

25 ปตร.คลองวดัใหมยายนุย 1 (คลองดาน) 0.15 +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกนิ +0.70 0-2472-7452

26 ปตร.คลองวดัเศวตฉตัร  เจรญินคร  4 - +0.65 +0.70 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.65 ไมเกนิ +0.65 0-2438-3923

27 ปตร.คลองวดัทองเพลง  เจรญินคร 2 - +0.75 +0.70 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.65 ไมเกนิ +0.65 0-2438-4807

28 ปตร.คลองวดัทองนพคณุ 0.1 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกนิ +0.55 -

29 ปตร.คลองวดัทองธรรมชาติ 0.1 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกนิ +0.55 -

30 ปตร.คลองโรงภาษ(ีเจรญินคร 53) 1 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกนิ +0.55 -

31 ปตร.คลองโรงปลา 0.17 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกนิ +0.55 -

32 ปตร.คลองโรงน้ําแขง็ 0.35 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกนิ +0.55 -

33 ปตร.คลองรางตรง - +0.75 +0.80 +0.30 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.75 ไมเกนิ +0.75 -

34 ปตร.คลองรางจาก - +0.55 +0.60 +0.30 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกนิ +0.55 0-2426-0372

35 ปตร.คลองบุบผาราม 0.7 +0.55 +0.80 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.75 ไมเกนิ +0.75 0-2465-9490

36 ปตร.คลองบุคคโล 1 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกนิ +0.55 -

37 ปตร.คลองบานหลวงวารี - +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกนิ +0.55 -

38 ปตร.คลองบางปะแกว - +0.55 +0.60 +0.20 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกนิ +0.55 0-2476-5874

39 ปตร.คลองบางบูน - +0.75 +0.80 +0.20 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกนิ +0.55 0-2427-9132
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ลาํดับท่ี ช่ืออาคารบังคับน้ํา กาํลงัสูบรวม ระดับน้าํเตือนภัย ระดับน้ําวกิฤติ ระดับน้ําควบคุมแผน ก. ระดับน้ําควบคุมแผน ข. ระดับน้าํควบคุมแผน ค. โทรศพัท

(m3/s) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศทีส่อวาจะมีฝน) (สถานะอากาศปกติ) (การถายเทน้ําเสยี) โทรสาร

40 ปตร.คลองบางคอ(ตอนถนนวุฒากาศ) 1 +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.70 0-2476-3696

41 ปตร.คลองเทพา 0.2 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -

42 ปตร.คลองตนไทร(ตอนถนนวุฒากาศ) 0.5 +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.70 0-2460-1890

43 ปตร.คลองตนไทร  เจรญินคร  3 - +0.65 +0.70 +0.20 ถึง +0.60 +0.50 ถึง +0.65 ไมเกิน +0.65 0-2437-6849

44 ปตร.คลองจีน(ตอนถนนวุฒากาศ) 0.45 +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.70 0-2477-1783

45 ปตร.คลองขางสายชลแมนชั่น - +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -

46 ปตร.คลองขางวัดทองนพคุณ - +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -

47 ปตร.คลองขางธนาคารนครหลวงไทย(คลองดาน) 0.15 +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.70 0-2472-7451

48 ปตร.คลองขางซอยจําเรญิ(เจริญนคร39) 0.8 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -

49 ปตร.คลองขางโกดังหวั่งหลี 2 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -

50 ปตร.คลองกุฎีจีน - +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -

51 ปตร.ขางโซฟเทล - +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 -

52 ปตร.คลองขางโรงแกว 0.5 +.75 +0.80 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.75 ไมเกิน +0.75

53 ปตร.คลองตาแผลง - +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.75

54 ปตร.คลองวัดราชโอรส - +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.75

55 ปตร.คลองตามวง - +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.75

56 ปตร.คลองวัดนางชี - +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.75

57 ปตร.คลองซอยดานแปด - +0.70 +0.75 +0.20 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.70 ไมเกิน +0.75

161.27กําลังสูบรวม
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  แผนการควบคมุระดบันำ้ตามอาคารบงัคบันำ้
พืน้ทีธ่นบรีุ 2 กลุ่มงานควบคมุอาคารบงัคบันำ้  2

ลําดับที่ ช่ืออาคารบังคบันํ้า กาํลงัสูบรวม ระดบันํ้าเตอืนภยั ระดบันํ้าวิกฤติ ระดบันํ้าควบคมุแผน ก. ระดับนํ้าควบคุมแผน ข. ระดับนํ้าควบคุมแผน ค. โทรศัพท

(m3/s) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศทีส่อวาจะมีฝน) (สถานะอากาศปกติ) (การถายเทนํ้าเสีย) โทรสาร

ศนูยปฏิบัตกิาร และซอมบํารุง พ้ืนทีธ่นบรีุ 2 0-2457-4078-9 FAX.0-2457-4079

1 สถานีสบูน้ําภาษเีจรญิ 15 +0.90 +0.95 +0.75 ถึง +0.85 +0.85 ถงึ +0.90 ไมเกนิ +0.90 0-2467-0597

2 สถานีสบูน้ําคลองสวนแดน  1 2 +0.75 +0.85 +0.30 ถึง +0.70 +0.70 ถงึ +0.75 ไมเกนิ +0.75 0-2424-8199

3 สถานีสบูน้ําคลองศาลเจา 2 +0.90 +0.95 +0.70 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.90 ไมเกนิ +0.90 0-2448-5541

4 สถานีสบูน้ําคลองวัดดสุติ 1 +0.90 +1.00 +0.80 ถึง +0.85 +0.85 ถงึ +0.90 ไมเกนิ +0.90 0-2424-4477

5 สถานีสบูน้ําคลองวัดไกเต้ีย 6 +1.10 +1.20 +0.80 ถงึ +0.90 +0.90 ถงึ +1.10 ไมเกนิ +1.10 0-2433-2176

6 สถานีสบูน้ําคลองมอญ 24 +1.25 +1.30 +0.90 ถึง +1.00 1.00 ถงึ +1.10 ไมเกนิ +1.10 0-2472-3861

7 สถานีสบูน้ําคลองพิณพาทย 1 +0.80 +0.90 +0.30 ถึง +0.70 +0.30 ถงึ +0.70 ไมเกนิ +0.80 0-2424-9709

8 สถานีสบูน้ําคลองพิกุล 4 +0.90 +1.00 +0.35 ถึง +0.85 +0.85 ถงึ +0.90 +0.90 0-2423-0550

9 สถานีสบูน้ําคลองฝกหนาม 4 +0.90 +1.00 +0.30 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.90 +0.90 0-2423-0761

10 สถานีสบูน้ําคลองบางออ 4 +1.00 +1.05 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.90 +1.00 -

11 สถานีสบูน้ําคลองบางละมุด 4 +0.80 +0.90 +0.50 ถึง +0.75 +0.75 ถงึ +0.80 +0.80 -

12 สถานีสบูน้ําคลองบางยี่ขนั 15 +0.90 +1.00 +0.30 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.90 +0.90 0-2435-1432

13 สถานีสบูน้ําคลองบางพลู 6 +0.85 +0.95 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.85 +0.85 0-2423-0978

14 สถานีสบูน้ําคลองบางพลดั 9 +0.85 +0.95 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.85 +0.85 0-2424-7196

15 สถานีสบูน้ําคลองบางบําหรุ 15 +0.90 +0.95 +0.30 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.90 +0.90 0-2423-0672

16 สถานีสบูน้ําคลองบางจาก 6 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.90 ไมเกนิ +0.90 0-2424-9825

17 สถานีสบูน้ําคลองน้ําตาล 1 +0.80 +0.90 +0.30 ถึง +0.70 +0.70 ถงึ +0.80 ไมเกนิ +0.80 0-2424-9749

18 สถานีสบูน้ําคลองเตาอฐิ 2 +0.80 +0.90 +0.50 ถึง +0.75 +0.75 ถงึ +0.80 +0.80 0-2435-4002

19 สถานีสบูน้ําคลองชักพระ 45 +1.05 +1.15 +0.80 ถึง +0.90 +0.90 ถงึ +1.05 ไมเกนิ +1.05 0-2433-1528

20 สถานีสบูน้ําคลองแกลบ 1 +0.40 +0.50 +0.00 ถึง +0.35 +0.35 ถงึ +0.40 +0.40 0-2424-4205

21 สถานีสบูน้ําขางอูตอเรือสภุัทรา 1 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.90 ไมเกนิ +0.90 0-2424-9822

22 สถานีคลองวัดศรีสุดาราม 1 +1.00 +1.10 +0.50 ถึง +0.75 +0.75 ถงึ +1.00 +1.00 0-2433-8697

23 ปตร.ศาลเจาแมทับทิม 0.5 +1.00 1.10 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +1.00 ไมเกนิ +1.00 0-2423-0945

24 ปตร.วัดอรุณ - +1.25 +1.30 +0.90 ถึง +1.00 +1.00 ถงึ +1.10 ไมเกนิ +1.10 -

25 ปตร.วัดระฆัง - +1.25 +1.30 +0.90 ถึง +1.00 +1.00 ถงึ +1.10 ไมเกนิ +1.10 -

26 ปตร.ปลายคลองทวีวัฒนา(คลองขวาง) - 0-2421-0071

27 ปตร.คูนํ้าหนาบานพยาบาล - +1.00 +1.05 +0.50 ถึง +0.95 +0.95 ถงึ +1.00 +1.00 -

28 ปตร.คูนํ้าขางวัดนายโรง - -

29 ปตร.คูขางวดัศรีสุดาราม - +1.00 +1.10 +0.50 ถึง +0.95 +0.95 ถงึ +1.00 +1.00 -

ไมมี Staff gage

ไมมี Staff gage

30 ปตร.คลองสะพานยาว - +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.90 +0.90 -

31 ปตร.คลองสวสัดิ์ +0.95 +1.00 +0.85 ถึง +0.90 +0.90 ถงึ +0.95 +0.95

32 ปตร.คลองสวนมะมวง 0.1 +1.00 +1.10 +0.50 ถึง +0.95 +0.95 ถงึ +1.00 +1.00 -

33 ปตร.คลองสวนแดน2 0.5 +0.70 +0.80 +0.75 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.90 ไมเกนิ +0.90 -

34 ปตร.คลองสวนแดน 0.25 +1.00 +1.10 +0.80 ถึง +0.95 +0.95 ถงึ +1.00 +1.00 -

35 ปตร.คลองสวนเกษตร - +1.00 +1.10 +0.50 ถึง +0.95 +0.95 ถงึ +1.00 +1.00 -

36 ปตร.คลองวัดใหมยายแปน - +1.00 +1.10 +0.50 ถึง +0.95 +0.95 ถงึ +1.00 +1.00 -

37 ปตร.คลองวดัใหมภาวนา (ปากคลอง) - +1.00 +1.10 +0.50 ถึง +0.95 +0.95 ถงึ +1.00 +1.00 0-2424-2096

38 ปตร.คลองวัดสุวรรณคีรี - +1.00 +1.10 +0.20 ถึง +0.75 +0.75 ถงึ +1.00 +1.00 -

39 ปตร.คลองวัดบวรมงคล 0.25 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.90 ไมเกนิ +0.90 -

40 ปตร.คลองวัดนาคปรก - +0.90 +0.95 +0.75 ถึง +0.85 +0.85 ถงึ +0.90 ไมเกนิ +0.90 0-2458-0087
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ลําดับที่ ชือ่อาคารบังคบัน้ํา กาํลงัสบูรวม ระดบัน้ําเตอืนภยั ระดบัน้ําวิกฤติ ระดบัน้ําควบคมุแผน ก. ระดับน้ําควบคุมแผน ข. ระดับน้ําควบคุมแผน ค. โทรศัพท

(m3/s) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศที่สอวาจะมีฝน) (สถานะอากาศปกติ) (การถายเทน้ําเสีย) โทรสาร

41 ปตร.คลองวัดเทพนารี 0.34 +1.00 +1.10 +0.50 ถึง +0.95 +0.95 ถงึ +1.00 ไมเกนิ +1.00 -

42 ปตร.คลองวัดดาวดึง 0.25 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.90 ไมเกนิ +0.90 -

43 ปตร.คลองวัดเจาอาม 0.2 +1.05 +1.15 +0.70 ถึง +0.90 +0.90 ถงึ +1.00 ไมเกนิ +1.05 0-2424-0692

44 ปตร.คลองวัดคฤหบดี 0.25 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.90 ไมเกนิ +0.90 -

45 ปตร.คลองยายวาด 0.5 0.95 +1.00 +0.70 ถึง +0.90 +0.90 ถงึ +0.95 ไมเกนิ +0.95 0-2435-1236

46 ปตร.คลองมะนาว - +0.90 +1.00 +0.30 ถึง +0.75 +0.75 ถงึ +0.90 +0.90 -

47 ปตร.คลองมอญ - +0.80 +0.90 +0.50 ถึง +0.75 +0.75 ถงึ +0.80 +0.80 -

48 ปตร.คลองโพ - +1.00 +1.10 +0.90 ถึง +0.95 +0.95 ถงึ +1.00 ไมเกนิ +1.00 -

49 ปตร.คลองพริกปน - +0.90 +1.00 +0.30 ถึง +0.85 +0.85 ถงึ +0.90 +0.90 -

50 ปตร.คลองผูใหญนวม 0.35 +0.95 +1.00 +0.70 ถึง +0.90 +0.90 ถงึ +0.95 ไมเกนิ +0.95 0-2433-7916

51 ปตร.คลองบางรกั - +0.85 +0.90 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.85 +0.85 -

52 ปตร.คลองบางพระครู - +0.85 +0.95 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.85 +0.85 -

53 ปตร.คลองบางคเูวียง - +1.00 +1.10 +0.90 ถึง +0.95 +0.95 ถงึ +1.00 ไมเกนิ +1.00 -

54 ปตร.คลองบางขนุนนท 0.25 +1.00 +1.10 +0.70 ถึง +0.90 +0.90 ถงึ +1.00 ไมเกนิ +1.00 -

55 ปตร.คลองบัว - +1.00 +1.10 +0.90 ถึง +0.95 +0.95 ถงึ +1.00 ไมเกนิ +1.00 0-2448-4017

56 ปตร.คลองน้ําตาล2 - +0.80 +0.90 +0.30 ถึง +0.70 +0.70 ถงึ +0.80 ไมเกนิ +0.80 -

57 ปตร.คลองน้ําตาล1 - +0.80 +0.90 +0.30 ถึง +0.70 +0.70 ถงึ +0.80 ไมเกนิ +0.80 0-2424-9749

58 ปตร.คลองน้ําดอกไม - +0.90 +1.00 +0.30 ถึง +0.75 +0.75 ถงึ +0.90 +0.90 -

59 ปตร.คลองทวีวัฒนา - +1.00 +1.10 +0.90 ถึง +0.95 +0.95 ถงึ +1.00 ไมเกนิ +1.00 0-2441-0321

60 ปตร.คลองเตย - +1.00 +1.10 +0.80 ถึง +0.95 +0.95 ถงึ +1.00 +1.00 -

61 ปตร.คลองตาเพชร 0.2 +1.00 +1.10 +0.80 ถึง +0.95 +0.95 ถงึ +1.00 +1.00 -

62 ปตร.คลองตราชู - +1.30 +1.35 +1.20 ถึง +1.25 +1.25 ถงึ +1.30 +1.30 -

63 ปตร.คลองตนไทร - +0.90 +1.00 +0.30 ถึง +0.75 +0.75 ถงึ +0.90 +0.90 -

64 ปตร.คลองดาน 8 - +0.90 +0.95 +0.75 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.90 +0.90 -

65 ปตร.คลองซอย - +1.00 +1.10 +0.90 ถึง +0.95 +0.95 ถงึ +1.00 ไมเกนิ +1.00 0-2441-0321

66 ปตร.คลองเจาครฑุ 0.2 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.90 ไมเกนิ +0.90 -

67 ปตร.คลองจักรทอง 1 +1.00 +1.10 +0.70 ถึง +0.90 +0.90 ถงึ +1.00 ไมเกนิ +1.00 0-2423-0965

68 ปตร.คลองควาย - +1.00 +1.10 +0.90 ถึง +0.95 +0.95 ถงึ +1.00 ไมเกนิ +1.00 0-2889-6816

69 ปตร.คลองคราม - +0.85 +0.90 +0.50 ถึง +0.70 +0.70 ถงึ +0.85 ไมเกนิ +0.85 -

70 ปตร.คลองขุนศรีบุรีรักษ - +1.00 +1.10 +0.90 ถึง +0.95 +0.95 ถงึ +1.00 ไมเกนิ +1.00 -

71 ปตร.คลองขางวดัภคคณิี - +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.90 ไมเกนิ +0.90 -

72 ปตร.คลองขางวดัคฤหบดี 0.2 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.90 ไมเกนิ +0.90 -

73 ปตร.คลองขางโรงแรมรเิวอรไซด (K6/2) 0.2 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.90 ไมเกนิ +0.90 -

74 ปตร.คลองขางโรงแรมรอยัลริเวอร (K6/1) 0.5 +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.80 +0.80 ถงึ +0.90 ไมเกนิ +0.90 -

75 ปตร.คลองขางรร.พณชิยการจรัลฯ - +0.90 +1.00 +0.30 ถึง +0.75 +0.75 ถงึ +0.90 +0.90 -

76 ปตร.คลองขางเพรสซเิดนทคอนโดทาวน 0.5 +1.00 +1.10 +0.20 ถึง +0.75 +0.75 ถงึ +1.00 +1.00 -

77 ปตร.คลองขาง รร.วัดดุสติ - +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.85 +0.85 ถงึ +0.90 ไมเกนิ +0.90 -

78 ปตร.คลองขนมจีน - +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.85 +0.85 ถงึ +0.90 ไมเกนิ +0.90 -

79 ปตร.คลอง K5/1 - +0.90 +1.00 +0.50 ถึง +0.85 +0.85 ถงึ +0.90 +0.90 -

80 ปตร.คลอง K3 - +1.00 +1.10 +0.80 ถึง +0.95 +0.95 ถงึ +1.00 +1.00 -

81 ทางลอดรถยนตบางพลดั 1.175 -

82 ทางลอดรถยนตทาพระ 0.72 -

83 บอสูบชุมขนวดันอยใน 0.2

84 บอสูบชุมชนวัดเครือวัลย 0.025
177.66กําลงัสูบรวม

ไมมี Staff gage

ไมมี Staff gage

ไมมี Staff gage

ไมมี Staff gage



แผนการควบคมุระดับนำ้ในบงึรับนำ้ขนาดใหญ ่(แก้มลิง)

  แผนการควบคมุระดบันำ้ตามอาคารบงัคบันำ้
พืน้ทีธ่นบรีุ 3 กลุ่มงานควบคมุอาคารบงัคบันำ้  2

ปริมาตรเก็บกักสงูสุด ปริมาตรการรับนํ้า ระดบัความลึกวิกฤต ประตรูะบายนํ้า กําลังสบูระบายนํ้ารวม

(ลูกบาศกเมตร) (ลูกบาศกเมตร) ต่าํสดุ(ม.รทก.) สูงสดุ (ม.รทก.) ขนาด( จํานวนบาน (ลูกบาศกเมตร/วินาท)ี

  บึงมักกะสนั (ตอนถนนศรีอยุธยา) -1.00 +0.60 3.1x3.8 2 4 (สบูเขา)

  บึงมักกะสนั (ตอนคลองสามเสน) -1.20 +0.60 6.2x4 2 12 (สบูเขา) 3 (สูบออก)

2   บึงพบิลูวัฒนา 64,000 48,000 -2.00 +0.00 - - 6

3   บึงบางซือ่ 160,000 78,000 -1.00 +0.20 3x3.4 2 2

4   บึงเรอืนจําคลองเปรมฯ 225,000 68,000 -0.70 +0.20 1x1.5 1 2

5   บึงหนองบอน 8,000,000 5,000,000 -7.00 +0.50 2.3x2 11 20

6   บึงกุม (ตอนบางเตย) 148,000 -1.00 +0.50 3.3x3.5 2 2

7   บึงกุม (ตอนเสรีไทย) 360,000 -0.50 +0.50 3.2x3.5 2 2

8   บึงกระเทียม 233,400 81,000 -0.70 +0.60 3.3x3.4 3 3

9   บึงลําพงัพวย 403,970 200,000 -1.00 +0.55 4x3.1 2 6

10   บึงสวนสยาม 316,900 228,000 -2.00 +0.55 3x3.4 2 3

11   บึงตาเกตุ 19,600 5,500 -2.00 +0.55 1.5 1 -

รวม 10,654,400 6,478,100 65

650,000

581,530

261,600

ลําดบัท่ี

1

บึงรับนํ้า

57

ลําดับที่ ช่ืออาคารบังคับนํ้า กําลงัสูบรวม ระดับน้ําเตือนภยั ระดับนํ้าวิกฤติ ระดับนํ้าควบคุมแผน ก. ระดับนํ้าควบคุมแผน ข. ระดับนํ้าควบคุมแผน ค. โทรศัพท

(m3/s) (ม.รทก.) (ม.รทก.) (สถานะอากาศทีส่อวาจะมีฝน) (สถานะอากาศปกติ) (การถายเทนํ้าเสีย) โทรสาร

ศูนยปฏิบัตกิาร และซอมบํารุง พ้ืนที่ธนบุรี 3 0-2457-4078-9 FAX.0-2457-4079

1 สถานีสูบน้ําคลองสนามชัย (คลองหัวกระบือ) 45 +0.85 +0.90 +0.50 ถึง +0.70 +0.70 ถึง +0.85 ไมเกิน +0.90 0-2416-8574

2 สถานีสูบน้ําคลองพระยาราชมนตรี(คลองสนามชัย 30 +0.55 +0.60 -0.20 ถึง +0.40 +0.40 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 0-2415-2185

3 สถานีสูบน้ําคลองสะแกงาม(คลองสนามชัย) 6 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.55 ไมเกิน +0.55 0-2416-4255

4 สถานีสูบน้ําเลนเปน(คลองสนามชัย) 6 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.30 +0.30 ถึง +0.50 ไมเกิน +0.55 0-2452-2248

5 สถานีสูบน้ําระหาญ (ตอนคลองสนามชัย) 6 +0.55 +0.60 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไมเกิน +0.60 0-2452-1455

6 สถานีสูบน้ําคลองสี่บาท(คลองสนามชัย) 6 +0.60 +0.65 +0.00 ถึง +0.60 +0.60 ถึง +0.75 ไมเกิน +0.75 0-2416-1763

7 สถานีสูบน้ําคลองวัดสิงห(คลองสนามชัย) 6 +0.60 +0.65 +0.00 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไมเกิน +0.60 0-2416-0282

8 สถานีสูบน้ําคลองขุนราชพินิจใจ - 0-2452-3770

9 สถานีสูบน้ําคลองวัดลูกวัว - -

10 ปตร.คลองเชิงตาแพ - -

11 ปตร.ประตูเรือสัญจร วัดลูกวัวเกา - -

12 ปตร.คลองมวง - +0.60 +0.65 +0.30 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไมเกิน +0.60 0-2452-2303

13 ปตร.คลองบางขนุน 0.5 +0.60 +0.65 +0.30 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไมเกิน +0.60 -

14 ปตร.คลองตรง 0.3 +0.60 +0.65 +0.30 ถึง +0.50 +0.50 ถึง +0.60 ไมเกิน +0.60 -

15 ทํานบคลองทวีวัฒนา - -

16 ปตร.คลองบางแค ตอนคลองทวีวัฒนา 6

17 ปตร.คลองบางแค  ตอนคลองราชมนตรี 3

114.80กําลังสูบรวม *ไดรับการถายโอนภารกิจจากกองระบบทอระบายน้ํา

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

 *(อยูระหวางการถายโอนภารกิจ)

(อยูระหวางการกอสรางปรับปรุง)

(อยูระหวางการกอสรางปรับปรุง)

ไมมี Staff gage

(อยูระหวางการกอสรางปรับปรุง)

(อยูระหวางการกอสรางปรับปรุง)



จำนวนระบบระบายนำ้ แยกตามพ้ืนท่ี

ประสิทธิภาพการระบายน้ำรวม  แบ่งตามพ้ืนท่ี

อาคารบังคบัน้ํา พื้นที่ฝงพระนคร พื้นทีฝ่งธนบุรี รวมทัง้ส้ิน
สถานสีูบน้ํา 90 44 134
ประตูระบายน้ํา 110 102 212
บอสูบน้ํา 4 2 6
บึงรับน้ํา 11 0 11
ทํานบ 22 0 22
อุโมงคระบายน้ํา 2 - 2
ทางลอดรถยนต 6 2 8

รวม 245 150 395

จํานวนเคร่ือง

เกบ็ขยะอัตโนมัติ
(เคร่ือง)

ฝงพระนคร 498 1,012.65 125
ฝงธนบุรี 250 453.73 115
รวมทั้งสิ้น 748 1,466.375 240

พื้นที่
จํานวนเคร่ืองสูบน้ํา 

(เคร่ือง)
กําลังสูบรวม (ลกูบาศก

เมตร/วินาท)ี

ประสิทธิภาพการระบายน้ำรวม  แบ่งตามพ้ืนท่ี
งานควบคุม กําลังสูบรวม

อาคารบังคับน้ํา (ลูกบาศกเมตร/วินาที)
พื้นที่นคร 1 335.37
พื้นที่นคร 2 65.05
พื้นที่นคร 3 158.45
พื้นที่นคร 4 447.775
พื้นที่นคร 5 6.00
พื้นที่ธนบุรี 1 161.27
พื้นที่ธนบุรี 2 177.66
พื้นที่ธนบุรี 3 114.80

รวม 1,466.375

จํานวนเคร่ืองสูบนํ้า

(เคร่ือง)
176

108

748

35
78

203

98
6

44

58


